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Введение

Схема теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний Приморского края на период с 2013 по 2016 годы и на перспективу до 2018 года, разработана в соответствии с муниципальным контрактом № 39 от 07 октября 2013 года, заключенным между Администрацией городского округа Спасск-Дальний Приморского края и ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго».

Схема теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Схема теплоснабжения состоит из двух частей:

- утверждаемая часть,

- обосновывающие материалы.

Схема теплоснабжения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана с соблюдением следующих принципов:

1. Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

4. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

5. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

7. Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.

Техническая база для разработки схемы теплоснабжения

- Генеральный план городского округа Спасск-Дальний;

- Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020гг.;
- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010 – 2013 годы и на период до 2020 года»;
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления топливно – энергетических ресурсов (ТЭР) на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность теплоснабжающей организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
Термины и определения

а) зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Общие сведения о городском округе Спасск-Дальний

Городской округ Спасск-Дальний Приморского края Российской Федерации — город краевого подчинения в России, административный центр Спасского муниципального района Приморского края. Город расположен на Приханкайской низменности, в месте слияния реки Спассовки и ее притока – реки Кулешовки. Расстояние до г. Владивостока: по ж/д. – 231 км., по федеральной автомагистрали - 242 км. Территория городского округа Спасск-Дальний – 43,5 кв. км. 

Поселение на месте городского округа было основано переселенцами в 1886г. как с. Спасское. В 1906г. была построена железнодорожная станция Евгеньевка и рабочий посёлок при ней, Спасская слобода, в которой проживали торговцы и ремесленники. В 1917г. территория станции Евгеньевка, рабочий посёлок и Спасская слобода образовали город, которому было присвоено название Спасск-Приморский. В 1929г. город был переименован в г.Спасск-Дальний.

Климат муссонный. В январе среднемесячная температура воздуха составляет -19,4 °С; в отдельные годы опускалась до -35,5 °С; абсолютный минимум -44 °С. В июле среднемесячная температура +21,4 °С;  В наиболее жаркие годы поднимается до +32,9 °С, абсолютный макс. +39 °С. Безморозный период - 156 дней, в начале октября - первый заморозок, последний - в начале мая. Устойчивые морозы длятся 115 дней. Глубина промерзания земли - 1,2-1,5 м, макс. -2м. Снежный покров - 10-20 см, в отдельные годы - 70-90 см. Минимальная влажность - 62 % (апрель), максимальная - 80 % (август). За год в среднем выпадает 651 мм осадков. Преобладающие ветры - юго-западный, среднемесячная скорость: в январе - 0,8 м/сек, в апреле - до 3,7 м/сек. Сильных ветров со скоростью св. 15 м/сек в среднем 12 дней в году. 

По состоянию на 1 января 2011г. численность населения городского округа Спасск-Дальний составила 44 094 чел.

Характеристика тепловой системы городского округа Спасск-Дальний

Централизованное коммунальное теплоснабжение городского округа Спасск-Дальний, осуществляется от тринадцати теплоисточников:

- одиннадцать котельных муниципальной принадлежности,

- две котельные ведомственной принадлежности (котельная № 68 ООО  РЭУ "Приморское" МО и котельная № 8 КГУП «Примтеплоэнерго»,

Общая установленная мощность теплоисточников  - 300,93 Гкал/ч. 

Суммарная тепловая присоединенная нагрузка – 113,39 Гкал/ч, 

Годовая выработка тепла (с учетом потерь и собственных нужд) – 328 082,68 Гкал/год, 

из которых 93 533,2 Гкал/год на мазутных котельных, 267,8 Гкал/год на котельной, работающей на дизельном топливе, 2049,91 Гкал/год на котельных, работающих на электричестве,  232 231,77 Гкал/год на угольных котельных.

Котельная №1 (г. Спасск-Дальний, ул. Парковая,5)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».

Снабжает теплом микрорайон №1.

Вид потребляемого топлива – мазут.

Установленная мощность – 43,3 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 19,62 Гкал/ч, в том числе: отопление – 17,2 Гкал/ч, вентиляция – 0,052 Гкал/ч, ГВС – 2,368 Гкал/ч.

Три котла из шести отработали нормативный срок.

Котельную рекомендуется перевести в ЦТП. Основное оборудование консервировать. Нагрузку котельной передать на муниципальную котельную № 3 
(г. Спасск-Дальний, ул.Пограничная, 1).

Котельная №2 (Спасский район, с. Спасское, пер. Больничный,2)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».

Снабжает теплом больничный комплекс городского округа Спасск Дальний и село Спасское, которое территориально относится к Спасскому району.

Вид потребляемого топлива – мазут.

Установленная мощность – 15,3 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 9,4877 Гкал/ч, в том числе: отопление – 8,2 Гкал/ч, ГВС – 1,2852 Гкал/ч.

Один котел из трех отработал нормативный срок.
(В настоящее время проводится процедура передачи котельной № 2 в собственность Спасского муниципального района.
Котельная № 8А ( г. Спасск-Дальний, ул. Гражданская, 10)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».

Снабжает теплом двухэтажный жилой дом.

Вид потребляемого топлива – уголь.

Установленная мощность – 0,09 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 0,077, в том числе отопление – 0,077 Гкал/ч.

В котельной установлены два стальных трубных водогрейных котла. 
Котельная №3 (г. Спасск-Дальний, ул.Пограничная, 1).

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».
Снабжает теплом микрорайон имени Блюхера, район ТРЗ.

Вид потребляемого топлива – уголь.

Установленная мощность – 60 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 15,53 Гкал/ч, в том числе: отопление – 14 Гкал/ч, ГВС – 1,468 Гкал/ч.
В котельной установлены 3 котла КВТС 20/150. Один из рабочих котлоагрегатов на 75% выработал нормативный срок эксплуатации. 

Котельная № 3А (г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, 14)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».

Снабжает теплом многоквартирные жилые дома по ул. Приморская, 10 и ул.Приморская, 10А.

Вид топлива – уголь.

Установленная мощность: 0,388 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 0,182 Гкал/ч, в том числе: отопление – 0,182 Гкал/ч.
Котельная №4 (г. Спасск-Дальний, ул.Силикатная)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».
Снабжает теплом пос. Силикатный через ЦТП 12.

Вид потребляемого топлива – мазут.

Установленная мощность – 22,5 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 4,2213 Гкал/ч, в том числе: отопление – 2,9173 Гкал/ч, ГВС – 1,304 Гкал/ч..

Три котла из пяти отработали нормативный срок.

Основное оборудование котельной рекомендуется консервировать. Нагрузку котельной передать на муниципальную котельную № 3 (г. Спасск-Дальний, ул.Пограничная, 1).
Котельная №5 (г. Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 130)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».
Снабжает теплом микрорайон им. 50-летия Спасска.

Вид потребляемого топлива – уголь.

Установленная мощность – 73,2 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 21,4969 Гкал/ч, в том числе: отопление – 17,2749 Гкал/ч, ГВС – 4,222 Гкал/ч.

Два из пяти котлов отработали нормативный срок.

Основное оборудование котельной рекомендуется оставить без изменений. Перевод дополнительных нагрузок на данную котельную не целесообразен. так как она находится на достаточном удалении от других источников теплоснабжения.
Котельная №6 (г. Спасск-Дальний, ул.Горького)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский». С 01.01.2014 года - ООО "Спасскэнерго", в настоящее время - муниципальное унитарное предприятие "МРЭУ № 2 микрорайона им. С. Лазо"
Снабжает теплом район Подстанции.

В котельной установлены электрические водогрейные котлы.

Установленная мощность – 2,8 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 0,72 Гкал/ч, в том числе: отопление – 0,525 Гкал/ч, ГВС – 0,201 Гкал/ч.

Мероприятия по данной котельной не предусматриваются. 
Котельная №7 (г. Спасск-Дальний, ул.Советская, д.3)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».

Снабжает теплом район Ж/д вокзала. 

Вид потребляемого топлива – уголь.

Установленная мощность – 4,55 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 2,39 Гкал/ч, в том числе: отопление – 2,096 Гкал/ч, ГВС – 0,3404 Гкал/ч.

Котельную рекомендуется перевести в ЦТП. Основное оборудование консервировать. Нагрузку котельной передать на муниципальную котельную № 3 
(г. Спасск-Дальний, ул.Пограничная, 1).
Котельная № 8 (г. Спасск-Дальний, ул.Цементная, 2)

Эксплуатирующая организация – краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», филиал «Спасский».

Снабжает теплом пос. Лазо, микрорайон №2, пос. Шиферный.

Вид потребляемого топлива – уголь.

Установленная мощность – 82,73 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 39,416 Гкал/ч, в том числе: отопление – 30,19 Гкал/ч, вентиляция – 0,078Гкал/ч, ГВС – 9,148 Гкал/ч.
Котельная д/сада № 2 (г. Спасск-Дальний, ул. Промышленная. 1)
Вид потребляемого топлива – дизельное топливо

Установленная мощность – 0,3 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 0,15 Гкал/ч, в том числе: отопление – 0,15 Гкал/ч.

Котельная ТСЖ "Пятерочка"(г. Спасск-Дальний, ул. Российская, 5)

Котельная работает на электрической энергии.

Установлены два водогрейных электродных котла КЭВ 250/04.

Установленная мощность – 0,43 Гкал/ч.
Присоединенная нагрузка – 0,06 Гкал/ч, в том числе: отопление – 0,06 Гкал/ч.
Отапливает один трехэтажный многоквартирный дом, общей площадью 2450,00 кв.м)
Котельная № 68 ООО  РЭУ "Приморское" МО

Вид потребляемого топлива – уголь.

Установленная мощность – 1,266 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 0,334 Гкал/ч, в том числе: отопление – 0,334 Гкал/ч.

Отапливает один многоквартирный трехэтажный дом и два двухквартирных дома блокированного типа, а также служебные помещения военного склада, на территории которого она находится. В перспективе - подключение их к котельной № 6 или, наоборот (при расформировании военного склада), переключение нагрузки электрической котельной № 6  к данной котельной.
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам

Согласно данным генерального плана муниципального образования городской округ «Спасск-Дальний» в г. Спасск-дальний, площадь квартир составляет 861.9 тыс. м2   (в том числе ветхие и аварийные -76.9 тыс. м2).
Средняя обеспеченность одного жителя жилым фондом была равна 18.4 м2. 

Общий объём жилищного фонда определялся по проектным этапам на основе расчётной численности населения и норм обеспеченности общей площадью.

При выполнении расчётов учитывались: сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за истекший период.

Выбытие жилищного фонда в городе по естественной амортизации было принято 1,0% в год.

Кроме того, принимались во внимание материалы областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2015 годах». 

В основу расчётов необходимого размера нового жилищного строительства в течение проектного периода для города были заложены  следующие факторы:

- проектная численность населения, в том числе:

1) I очередь





 – 46.8 тыс. человек, 

2) расчётный срок




 - 57.46 тыс. человек;

- норма обеспеченности общей площадью на одного жителя – 25м2;

- необходимость компенсации убыли существующего жилищного фонда.
То есть дефицит жилого фонда к 2028 году, с учетом амортизационного износа,  составит  - 574.634 тыс.м2

Таблица 1.1 

 Необходимый годовой объем ввода в эксплуатацию жилья на территории городского округа «Спасск-Дальний».

	N 
пп
	Показатель
	Ед.  
изм.
	Всего 
2014 -
2028гг
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
1
	Годовой объем ввода жилья на территории    
городского
 округа    
	
тыс.м2
	
574.634
	
38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31
	38.31

	2
	Уровень обеспеченности 
населения жильем       
	кв. м      
на чел.
	
	18,4
	18,84
	19.28
	19,72
	20.16
	20.6
	21,04
	21,48
	21,92
	22,36
	22,8
	23,24
	23,68
	24,56
	25

	3
	Коэффициент доступности
жилья                  
	лет
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии со СНиП 41-02-2003. Вычисления приведены для расчётной температуры наружного воздуха в холодный период года (принимаемой равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 31°С. 

Намечается обеспечить всю сохраняемую капитальную жилую застройку, а также новую застройку централизованными источниками тепла.

Укрупнённые показатели расхода тепла составят: 

- расчётный максимальный часовой тепловой поток на отопление жилых зданий:

Qот = go * F, где

gо - укрупнённый показатель максимального отопление 1м2 общей площади жилых зданий, Вт:
Таблица 1.2 
Укрупнённый показатель максимального отопления на 1м2 общей площади жилых зданий
	Этажность
	для существующих зданий
	для новых зданий

	1-2 этажа
	223,2
	175,4

	3-4 этажа
	130,8
	99,4

	5 этажей и более
	87,2
	84,6


- максимальный часовой поток на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода тепла на отопление жилых зданий;

- максимальный часовой поток на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода тепла на отопление общественных зданий, 

- укрупнённый показатель среднего теплового потока на горячее  водоснабжение принят - 407 Вт на человека.

Перспективные тепловые нагрузки строительства  жилого фонда и социальных объектов присоединяемых к котельной «Район «Аэродром» до 2028 г

На основании Генерального плана городского округа Спасск-Дальний для объектов района перспективной застройки «Аэродром» планируемые тепловые нагрузки определены расчетом согласно нормативным данным.

Расходы тепла на жилье и основные учреждения и предприятия обслуживания района «Аэродром» приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3.

	Объекты
	Расход тепла ,Гкал/ч

	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	общий

	Жилая застройка
	90,85
	-
	11,066
	101,916

	детские дошкольные учреждения
	2,094
	0,948
	0,427
	3,469

	общеобразовательные школы
	2,253
	2,559
	0,395
	5,207

	объекты физической культуры и спорта
	0,193
	0,143
	0,236
	0,572

	объекты здравоохранения
	1,120
	1,390
	2,015
	4,525

	кинотеатры
	0,790
	1,559
	-
	2,349

	предприятия торговли
	0,331
	-
	0,647
	0,978

	предприятия общественного питания
	0,096
	0,167
	0,073
	0,336


С учетом жилой застройки различного типа распределение нагрузок района будет выглядеть следующим образом:

- зоны застройки многоэтажными жилыми домами до 9-12 этажей -11,75 Гкал/ч;

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами до 5-7 этажей -83,5 Гкал/ч;

- зоны застройки малоэтажными блокированными домами - 12,8 Гкал/ч;

- зоны застройки одноквартирными жилыми домами - 83,5 Гкал/ч. 
Перспективное развитие района «АЭРОДРОМ» по площадям и количеству человек:

Таблица 1.4

	Функциональные зоны
	Площадь, га
	Градостроительная емкость территории, тыс.чел
	Существующее население, тыс.чел

	Район «АЭРОДРОМ», в т.ч:
	-
	31,6
	-

	Зоны общественно-деловые
	8,2
	-
	-

	Зоны застройки многоэтажными жилыми домами до 9-12эт.
	13,0
	3,1
	-

	Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами до 5-7эт.
	93,5
	22,1
	-

	Зона застрйки малоэтажными блокироваными домами
	85,9
	3,4
	-

	Зона застройки одноквартирными жилыми домами
	75,1
	3,0
	-

	Рекреационные зоны
	60,1
	- 
	-


Сводные показатели спроса и прироста спроса на тепловую энергию приведены в табл. 1.5 и 1.6.

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Данные по строительному фонду общественного и производственного назначения заказчиком не предоставлены.
Таблица 1.5

Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых и общественных зданий по ГО "Спасск-Дальний" на период до 2028г, Гкал/час
	№ п/п
	Номер котельной
	Наименование котельной (адрес)
	Тип котельной
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час
	Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери тепла при транспорте, Гкал/ч
	Резерв (+) дефицит(-), Гкал/ч

	На обслуживании теплового района №1 Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

	1
	1
	Ул. Парковая, 5
	отопительно-производственная
	43.3
	34.01
	0
	1.284
	0
	42.016

	2
	2
	Пер. Больничный, 2
	отопительная
	15,300
	12,480
	9,490
	0,817
	1,101
	1,073

	3
	2а
	Ул. 1-ая Гражданская,10
	отопительная
	0,090
	0,080
	0,077
	0,0003
	-
	0,003

	4
	3
	Ул. Пограничная, 31
	отопительно-производственная
	60,000
	47,060
	83.54
	2,5
	3,939
	-29,979

	5
	3а
	Ул.Приморская,4
	отопительная
	0,388
	0,182
	0,182
	0,001
	0,028
	- 0,029

	6
	4
	Ул. Силикатная, 1
	отопительная
	22,500
	17,800
	0,7375
	1,546
	0,631
	19,59

	7
	5
	Ул. Красногвардейская,130
	отопительнопроизводственная
	73,200
	55,900
	21,500
	2,080
	1,057
	31,263

	8
	6
	Ул. Ангарская, 1
	отопительная
	2,800
	2,800
	0,726
	0,022
	0,135
	1,917

	9
	7
	Ул. Советская, 3
	отопительная
	4,550
	2,470
	0
	0,134
	0
	4.416

	10
	8
	Ул. Цементная, 2, корп. 32
	отопительно-производственная
	105,000
	67,540
	39,420
	1,021
	5,781
	21,318

	11
	68
	Ул. Горького
	отопительная
	1,266
	1,266
	0,334
	0,009
	-
	0,923

	12
	
	Школа №16 (д/сад №2) Ул. Промышленная
	отопительная
	0,300
	0,300
	0,150
	0,150
	-
	-

	ИТОГО по КГУП «Примтеплоэнерго»
	
	328,694
	241,888
	113,639
	8,279
	12,036
	107,935

	На обслуживании ТСЖ «Пятерочка»»
	
	
	
	
	
	

	13
	
	ТСЖ «Пятерочка» Ул. оссийская,5
	отопительная
	0,430
	0,400
	0,060
	0,001
	0,013
	0,340

	14
	
	Район

«Аэродром»
	отопительная
	140
	140
	119,352
	7
	5,97
	7,88

	ИТОГО по котельным города Спасск-Дальний
	
	469,124
	381,888
	233,042
	15,280
	18,019
	116,155


Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых  и общественных зданий по ГО "Спасск-Дальний» на период до 2028г, Гкал/час
Таблица 1.6
	Наименование объекта теплоснабжения
	Тип котельной
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная Район

«Аэродром»
	Отопительно
производственная 
	0
	0
	17.9
	25.7
	35.5
	43.3
	51.1
	58.9
	66.7
	74.5
	82.3
	90.1
	97.9
	105.7
	113.5
	119.352

	Жилая  застройка
	
	0
	0
	15.28
	21.94
	28.6
	35.26
	41.92
	48.58
	55.24
	61.9
	68.56
	75.22
	81.88
	88.54
	95.2
	101.916

	Детские дошкольные учреждения
	
	0
	0
	0.52
	0.75
	0.974
	1.2
	1.427
	1.654

	1.881
	2.11
	2.335
	2.462
	2.689
	2.916
	3.143
	3.469

	Общеобразовательные

школы
	
	0
	0
	0.781
	1.121
	1.46
	1.8
	2.14
	2.48
	2.82
	3.16
	3.5
	3.84
	4.18
	4.52
	4.86
	5.207

	Объекты физической культуры и спорта
	
	0
	0
	0.0858
	0.1232
	0.161
	0.198
	0.235
	0.273
	0.31
	0.348
	0.385
	0.422
	0.46
	0.5
	0.53
	0.572

	Объекты зравоохранения
	
	0
	0
	0.679
	0.975
	1.271
	1.567
	1.863
	2.159
	2.455
	2.751
	3.047
	3.343
	3.64
	3.94
	4.231
	4.525

	Кинотеатры
	
	0
	0
	0.352
	0.51
	0.66
	0.814
	0.97
	0.122
	1.276
	1.43
	1.584
	1.738
	1.89
	2.05
	2.2
	2.349

	Предприятия торговли
	
	0
	0
	0.1467
	0.21
	0.275
	0.34
	0.4
	0.47
	0.531
	0.6
	0.66
	0.723
	0.79
	0.851
	0.915
	0.978

	Предприятия общ-го питания
	
	0
	0
	0.005
	0.03
	0.056
	0.08
	0.11
	0.013
	0.158
	0.183
	0.21
	0.234
	0.26
	0.285
	0.31
	0.336

	Итого
	
	0
	0
	15.2
	21.83
	28.44
	35.1
	41.69
	48.3
	54.92
	61.54
	68.16
	74.78
	81.4
	88.02
	94.64
	101.352


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения градостроительным планом не предусмотрено, новое строительство предполагает введение новых объектов в пределах существующих радиусов действия котельных.
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
2.2.1 Существующие зоны действия систем теплоснабжения в г. Спасск-Дальний 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения в г. Спасск-Дальний определяются четырнадцатью котельными и представляют собой:

1. Центральный район, с тепловой нагрузкой  -         26,8 Гкал/ч

2. Краснознаменный район, с тепловой нагрузкой  -  14,3 Гкал/ч

3. Партизанский район, с тепловой нагрузкой  -           7,5 Гкал/ч

4. Юго-Западный район, с тепловой нагрузкой  -        15,2 Гкал/ч

5. Юго-Восточный район, с тепловой нагрузкой  -      11,9 Гкал/ч

6. Заречный Западный район, с тепловой нагрузкой  - 5,2 Гкал/ч

2.2.2 Перспективные зоны действия систем теплоснабжения в г. Спасск-Дальний 

Перспективной зоной действия систем теплоснабжения в г. Спасск-Дальний является –район «Аэродром, с присоединенной нагрузкой 119,352 Гкал/ч.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.1

Перспективные балансы тепловой мощности котельных №3 и котельной Район «Аэродром»

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Нагрузка с учетом тепловых потерь в тепловых сетях и собственных нужд, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №3
	60
	47.06
	2.5
	83.54
	3,939
	89,979
	-29,979

	Котельная Район Аэродром
	140
	140
	7
	119,352
	5.97
	132.502
	7,88


2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

При определении установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии помимо расчетной тепловой нагрузки учитывалось резервирования части тепловой мощности котельной, расходы тепла на собственные и хозяйственные нужды, потеря тепла в сетях теплоснабжения. 

Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Требуемая тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии

	№ п/п
	Расположение и название котельной
	Ведомственная принадлежность
	Марка котла
	Год установки котла
	Установленная мощность котла, Гкал\ч
	Выработка тепловой энергии , Гкал\год
	Вид топлива
	Средний удельный расход, кг (условного топлива)\Гкал
	Необходимое количество топлива, тн (м3)/год
	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч
	Отопление, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/год
	Потери в сетях, Гкал/год
	Длина теплотрасс, км (в двухтрубном исчислении)
	Износ котельной, %
	Износ теплосетей, %
	Наименование эксплуатирующей организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ГО  Спасск -Дальний 

	1
	котельная №1, ул. Парковая, 3
	муниц.
	ДКВР10/13
	1996
	6,63
	52698,6
	мазут
	180,4
	7065,57
	34,01
	17,291
	2,3336
	3530
	6210,3
	8510
	40
	75
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	ДКВР10/13
	2009
	6,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВТС10/150
	1996
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВГМ10/150
	1980
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВГМ10/150
	1980
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	котельная№3, ул. Пограничная, 31
	муниц.
	КВТС20/150
	1995
	20
	49024,2
	уголь
	188
	22740,2
	47.06
	14,061
	1,4682
	3340
	7218,1
	15363
	25
	80
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	КВТС20/150
	2006
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВТС20/150
	2008
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	котельная №4, ул. Силикатная
	муниц.
	ДКВР10/23
	1979
	6,62
	15358,5
	мазут
	180,4
	2026,75
	17.77
	2,9173
	1,304
	4248
	2739,1
	4912,4
	35
	54
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	ДКВР10/23
	1979
	6,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДКВР10/23
	1979
	6,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДКВР4/13
	1998
	2,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	котельная №5, ул. Красногвардейская,130
	муниц.
	КЕ25/14
	1989
	16,58
	62735,1
	уголь
	188,26
	29116,9
	55,89
	17,275
	4,2223
	5716
	4589,5
	8166
	38
	58
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	КЕ25/14
	1987
	16,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВТС20/150
	2002
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВТС20/150
	2003
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	котельная № 7, ул. Советская,3
	муниц.
	КВС-0,9
	2007
	0,9
	5798,43
	уголь
	228.7
	2817,79
	2,47
	2,04
	0,349
	368,8
	902,53
	3540,5
	35
	50
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	КВС-0,45
	2002
	0,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВС-0,8
	2001
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВС-0,8
	2001
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВС-0,8
	2001
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВС-0,8
	2001
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	котельная № 8 , ул. Цементная, 2, корп. 32
	муниц. 
	ТС-35
	1954
	27,58
	109632
	уголь
	185
	48193,9
	67,54
	30,273
	9,146
	2805
	25091
	35564
	72
	70
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	ТС-35
	1952
	27,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ТС-35
	1956
	27,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поселение Спасское
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	котельная №2 с.Спасское, пер. Больничный , 2
	муниц.
	КВТС10/150
	1996
	10
	24519,3
	мазут
	180.4
	3226,22
	12,48
	8,2025
	1,2852
	2244
	4776,5
	7548,4
	20
	60
	тепловой район №1 филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго"

	
	
	
	ДКВР4/13
	2009
	2,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ДКВР4/13
	2008
	2,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Район Аэродром
	 
	 
	 
	140 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по  тепловому району
	 
	 
	 
	441,5
	319766
	 
	 
	 
	172,39
	74,769
	17,775
	22252
	51527
	83604
	 
	 
	 


	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	43,30
	

	Кот. 2
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	15,30
	

	Кот. 2а
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	

	Кот. 3
	60,00
	60,00
	60,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	

	Кот. 3а
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	

	Кот. 4
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	22,50
	


	Кот. 5
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	73,20
	

	Кот. 6
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	

	Кот. 7
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	

	Кот. 8
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	

	Кот. 68
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	

	Д/с №2
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	

	ТСЖ
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	

	Аэродром
	0,00
	0,00
	10,00
	20,00
	30,00
	40,00
	50,00
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00
	100,00
	110,00
	120,00
	130,00
	140,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	329,1
	329,1
	339,1
	379,1
	389,1
	399,1
	409,1
	419,1
	429,1
	439,1
	449,1
	459,1
	469,1
	479,1
	489,1
	499,1
	


2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности определяются износом основного оборудования котельных, пропускной способностью тепловых сетей, а также рядом других эксплуатационно-технических факторов.

В настоящий момент на котельной № 3 действуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности источника тепловой энергии. При установленной мощности котельного парка 60 Гкал/час располагаемая мощность котельной составляет 47,56 Гкал/час.
	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности, располагаемая мощность , Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	34,01
	

	Кот. 2
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	12,48
	

	Кот. 2а
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	

	Кот. 3
	47,06
	47,06
	47,06
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	

	Кот. 3а
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	

	Кот. 4
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	17,80
	

	Кот. 5
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	55,90
	

	Кот. 6
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	

	Кот. 7
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	

	Кот. 8
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	67,54
	

	Кот. 68
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	

	Д/с №2
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	

	ТСЖ
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	

	Аэродром
	0,00
	0,00
	10,00
	20,00
	30,00
	40,00
	50,00
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00
	100,00
	110,00
	120,00
	130,00
	140,00
	

	Итого
	242,3
	242,3
	252,3
	305,2
	315,2
	325,2
	335,2
	345,2
	355,2
	365,2
	375,2
	385,2
	395,2
	405,2
	415,2
	425,2
	


2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии взяты из эксплуатационной документации теплоснабжающих организаций г. Спасск-Дальний. Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды приняты на основании «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий под ред. ЖКХ АКХ им. К.Д. Памфилова». 

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем исходя из потребностей конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

расход теплоты на подогрев мазута в железнодорожных цистернах, мазутохранилищах, расходных емкостях;

расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

расход теплоты на бытовые нужды персонала;

прочие.

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены ниже в таблице 2.3.
Таблица 2.3

	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные  нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	

	Кот. 2
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	

	Кот. 2а
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 3
	2,50
	2,50
	2,50
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	

	Кот. 3а
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 4
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	

	Кот. 5
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	

	Кот. 6
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	Кот. 7
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	

	Кот. 8
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	

	Кот. 68
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	

	Д/с №2
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	ТСЖ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Аэродром
	0,00
	0,00
	0,50
	1,00
	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	3,50
	4,00
	4,50
	5,00
	5,50
	6,00
	6,50
	7,00
	

	Итого
	9,6
	9,6
	10,1
	11,8
	12,3
	12,8
	13,3
	13,8
	14,3
	14,8
	15,3
	15,8
	16,3
	16,8
	17,3
	17,8
	


2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Согласно требованиям к схемам теплоснабжения мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены ниже в таблице 2.4.

                                                                                                                                                 Таблица 2.4

	Существующие и перспективные значения  тепловой мощности  источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	

	Кот. 2
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	11,66
	

	Кот. 2а
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	

	Кот. 3
	44,56
	44,56
	44,56
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	

	Кот. 3а
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	

	Кот. 4
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	

	Кот. 5
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	53,82
	

	Кот. 6
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	2,78
	

	Кот. 7
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	

	Кот. 8
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	66,52
	

	Кот. 68
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	

	Д/с №2
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	ТСЖ
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	

	Аэродром
	0,00
	0,00
	9,50
	19,00
	28,50
	38,00
	47,50
	57,00
	66,50
	76,00
	85,50
	95,00
	104,50
	114,00
	123,50
	133,00
	

	Итого
	232,7
	232,72
	242,2
	293,4
	302,9
	312,4
	321,91
	331,4
	340,9
	350,4
	359,9
	369,4
	378,91
	388,41
	397,9
	407,4
	


2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям обусловлены потерями тепла с утечками теплоносителя и потерями тепла через тепловую изоляцию трубопроводов.

К технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

К утечке теплоносителя относятся его потери в трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления, технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, упомянутых выше, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями

Тепловые потери трубопроводами тепловых сетей теплопередачей через изоляционные конструкции зависят от следующих факторов:

вид теплоизоляционной конструкции и примененные теплоизоляционные материалы;

тип прокладки - надземная, подземная в каналах, бесканальная, их соотношение по длине для конкретной тепловой сети;

температурные режимы и продолжительность функционирования тепловой сети в течение года;

параметры окружающей среды - значения температуры наружного воздуха, грунта (для подземной прокладки) и характер их изменения в течение года, скорость ветра (для надземной прокладки);

продолжительность и условия эксплуатации тепловой сети.
Расчет тепловых потерь произведен в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий под ред. ЖКХ АКХ им. К.Д. Памфилова» и МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Результаты расчета сведены в таблицу 2.5.
Таблица 2.5

	Существующие и перспективные значения потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	114
	114
	114
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Кот. 2
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	

	Кот. 2а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Кот. 3
	158
	158
	158
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	

	Кот. 3а
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Кот. 4
	25
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Кот. 5
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	

	Кот. 6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	Кот. 7
	8
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Кот. 8
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	231
	

	Кот. 68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Д/с №2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	ТСЖ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Аэродром
	0
	0
	17
	34
	51
	68
	85
	102
	119
	136
	153
	170
	187
	204
	222
	239
	

	Итого
	629
	629
	646
	595
	612
	629
	646
	663
	680
	697
	714
	731
	748
	765
	782
	800
	


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Планируемые значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, т/ч, определяются суммированием значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, горячее водоснабжение) в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха:

значение температуры наружного воздуха, соответствующее началу и окончанию отопительного периода, tobe = + 8 °С;

значение температуры наружного воздуха tof, соответствующее излому графика температуры теплоносителя;

среднее значение температуры наружного воздуха отопительного периода tom;

значение температуры наружного воздуха tо, расчетное для проектирования отопления.

Определение планируемых значений расхода теплоносителя производится с учетом типа системы теплоснабжения (открытая, закрытая), схем присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям, а также степени автоматизации тепловых пунктов этих систем.

 Планируемые значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны расчетным значениям расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию.

Расчетные расходы сетевой воды, т/ч, на отопление определяются по формуле:
Gоmax = 3,6Qоmax·103/Cв(τ1 - τ2);

[Gоmax = Qоmax·103/Cв(τ1 - τ2)],
где τ1, τ2 - соответственно температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С.

Расчет расходов теплоносителя произведен в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий под ред. ЖКХ АКХ им. К.Д. Памфилова» и МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
Результаты расчета сведены в табл. 3.1
Таблица 3.1

	Существующие и перспективные значения установленной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	19,40
	19,40
	19,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 2
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	

	Кот. 2а
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	

	Кот. 3
	60,00
	60,00
	60,00
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	83,54
	

	Кот. 3а
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	

	Кот. 4
	17,80
	17,80
	17,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 5
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	21,50
	

	Кот. 6
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	

	Кот. 7
	4,55
	4,55
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 8
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	39,42
	

	Кот. 68
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	

	Д/с №2
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	ТСЖ
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	

	Аэродром
	0,00
	0,00
	8,53
	17,05
	25,58
	34,10
	42,63
	51,15
	59,68
	68,20
	76,73
	85,25
	93,78
	102,30
	110,83
	119,35
	

	Итого
	173,7
	173,7
	182,2
	172,5
	181,1
	189,6
	198,1
	206,6
	215,2
	223,7
	232,2
	240,7
	249,3
	257,8
	266,3
	274,8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Существующие и перспективные значения тепловой мощности на хознужды тепловых сетей, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Кот.1
	2,85
	2,85
	2,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 2
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	

	Кот. 2а
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 3
	3,94
	3,94
	3,94
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	

	Кот. 3а
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	

	Кот. 4
	0,63
	0,63
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 5
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	

	Кот. 6
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	Кот. 7
	0,20
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Кот. 8
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	

	Кот. 68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Д/с №2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ТСЖ
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	

	Аэродром
	0,00
	0,00
	0,43
	0,85
	1,28
	1,70
	2,13
	2,56
	2,98
	3,41
	3,83
	4,26
	4,69
	5,11
	5,54
	5,97
	

	Итого
	15,7
	15,7
	16,2
	14,9
	15,3
	15,7
	16,2
	16,6
	17,0
	17,4
	17,9
	18,3
	18,7
	19,1
	19,6
	20,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии основываются на положениях следующих документов:

- генеральный план городского округа Спасск-Дальний;

- муниципальной программы по внедрению энергосберегающих технологий и переводу теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте на использование твердого топлива.
Согласно генеральному плану городского округа Спасск-Дальний для теплоснабжения перспективного района застройки «Аэродром» предлагается три варианта:
По первому варианту предлагается осуществить теплоснабжение от существующей котельной № 3, имеющей теплопроизводительность 60 Гкал/ч, с увеличением тепловой мощности до 140 Гкал/ч и размещением двух ЦТП по 70 Гкал/ч с подводящими диаметрами теплосети 2х523 мм, одна из которых будет располагаться на месте предположительно ликвидируемой котельной № 3а, и общим диаметром 2х720 мм. Согласно этому варианту, при реконструкции и модернизации котельной № 3 с увеличением ее производительности соответственно увеличится санитарно-защитная зона.
Поэтому предлагается второй вариант, согласно которому, не развивая котельную № 3, предусмотреть одну новую котельную с общей теплопроизводительностью в 140 Гкал/ч в зоне, удаленной от жилой застройки и не влияющей на экологическую ситуацию прилегающей территории (в промышленной зоне территориально-планировочного района «Партизанский»):
- с устройством 2-х ЦТП производительностью по 70 Гкал/ч с последующей разводкой трубопроводов;
- с установкой в планируемых микрорайонах тепловых пунктов (ЦТП), каждый из которых будет замыкаться на общую котельную и будет самостоятельной автономной единицей с установленными электрокотлами, рассчитанными на тепловую нагрузку отдельного микрорайона.
По обоим вариантам по мере строительства, заселения и ввода в эксплуатацию микрорайонов, рационально предусмотреть поэтапный метод, начиная с присоединения ближайшего к общей котельной микрорайона, постепенно присоединяя последующие.

По третьему варианту предлагается использовать мобильные газовые миникотельные (термоконтейнеры), обеспечивая снабжение теплом готовые к эксплуатации микрорайоны до ввода в эксплуатацию новой котельной.

Для территории усадебной застройки предлагается использовать альтернативные источники теплоснабжения (установка электрических индукционных котлов на одно жилое здание или на группу жилых домов, установка солнечных коллекторов для нужд отопления и горячего водоснабжения, использование печного отопления). Выбор вида альтернативных источников теплоснабжения зависит от желания и возможностей населения.
Согласно муниципальной программе по внедрению энергосберегающих технологий и переводу теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте на использование твердого топлива предлагается выполнить переключение нагрузки котельной №1, котельной №7, ЦТП 12 на котельную №3. Мероприятиями программы в части источников тепловой энергии предусмотрено;

1. По котельной №3:

- установка двух паровых котлов ДКВР 10-24-370 БФ и двух турбин ПТУ Р-0,6-2,4/0,4;
- реконструкция разгрузочной эстакады;

- реконструкция конвейера топливоподачи для топливоснабжения новых котлов;

- строительство золоотвала;

2. По котельной №1 и котельной №7:

- консервация и частичный демонтаж оборудования;
- строительство ЦТП на базе данных источников тепловой энергии.

В данный момент ведется проектирование для реализации мероприятий предусмотренных муниципальной программой.
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Реализация муниципальной программы по внедрению энергосберегающих технологий и переводу теплоисточников городского округа Спасск-Дальний , работающих на мазуте на использование твердого топлива подразумевает: переключение нагрузок мазутных котельных на угольную, устройство двухконтурной системы теплоснабжения с устройством ЦТП на замещаемых теплоисточниках. Транспорт теплоносителя от котельной №3 до ЦТП котельной №1, ЦТП котельной №7 и ЦТП 12 (в данный момент снабжается теплом от котельной №4) будет производиться по вновь строящейся тепловой сети  с температурным графиком 130/70. Длина прокладываемых сетей составит 3810 м, из которых:
- 2Ду 500 мм – 278 м;
- 2Ду 400 мм – 548,5 м;

- 2Ду 350 мм – 1037,5 м;

- 2Ду 300 мм – 73,5 м;

- 2Ду 250 мм – 940 м;

- 2Ду 200 мм – 897 м;

- 2Ду 150 мм – 36 м;

Согласно анализу эксплуатирующей организации - филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго» о состоянии тепловых сетей в городском округе Спасск-Дальний необходимо произвести частичную замену участков тепловых сетей, которые отражены в нижеуказанных таблицах:
Котельная №1

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена/кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	от кот 1 до ТК 71
	325
	110
	магистральные
	1
	95/70
	1986
	минвата
	50
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 10 до тк 29
	325
	1357
	магистральные
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	обвисание снизу
	замена

	 от тк 29 до ж/д  Советская 108
	325
	1086
	магистральные
	1
	95/70
	1977
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 27 до  тк 26
	219
	85
	магистральные
	3
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 22 до тк 26
	219
	257
	магистральные
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 63 до тк 69
	219
	274
	магистральные
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 24а до  тк 50
	219
	177
	магистральные
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 27  до тк 28
	159
	32
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	40
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 25 до Сов.47
	159
	67
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1989
	минвата
	40
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 78 к магаз.
	159
	117
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1989
	минвата
	40
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 78 до АООТ"Фак."
	125
	30
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1989
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод  к ж/д Советская 94
	125
	38
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1974
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 28 до ж/д Лен.32
	108
	64
	внутрикварт.
	1
	95/70
	1989
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 28 к ж/д Лен.36
	108
	55
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1970
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 77 до СВПЧ -23
	108
	77
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 52 до Советская 45
	108
	74
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 63 до ж/д Ленинск.6
	108
	20
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1985
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 70 до "Дальэнерго"
	108
	30
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1990
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 3 до ж/д Парковая3
	108
	41
	внутрикварт.
	1
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 59 к Советской 70
	108
	65
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	т.ввод к ж/д Ленинск.43
	108
	18
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1971
	изовер
	100
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парф.13
	108
	37
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1985
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парк.25
	108
	33
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1975
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парк.29
	108
	21
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1982
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парк.29/1
	108
	27
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1977
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Пролет.7
	108
	14
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Совет.72
	108
	27
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Совет.69
	108
	7
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Совет.88
	108
	16
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Совет.90
	108
	11
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1970
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Совет.92
	108
	11
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1971
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Кустовинов.3
	108
	21
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парковая 31/1
	108
	20
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парковая 33
	108
	28
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Советская108
	108
	30
	внутрикварт.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к д/саду"Золот.ключ."
	89
	60
	внутрикварт.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 58 до ж/д Советская 70
	89
	46
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1980
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 74 до дома старшекл.
	89
	89,3
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.вввод к магаз."Мебель-Град"
	89
	84,4
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	40
	частичное разрушение
	замена

	от тк 18 до ОАО "Изолятор"
	89
	124
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к д/с по Советск.  108а
	89
	105
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1984
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 45 до тк 57 
	89
	79,3
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 10 до  здан. типографии
	89
	30,4
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1975
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 3
	89
	11
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 5
	89
	50
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 8
	89
	28
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 12
	89
	15
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 36
	89
	55
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул. Парфенова 11
	89
	18
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Советская 84
	89
	13
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Советская 86
	89
	13
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Советская 102
	89
	25
	внутрикварт.
	1
	95/70
	1978
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парковая 37
	89
	54
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от тк 53 а до ул. Борисова 26
	76
	53
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парковая 26
	57
	11
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Советская 96
	57
	16
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Красноарм.18
	57
	18
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парковая 1
	57
	33
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Парковая 8
	57
	38
	внутрикварт.
	3
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т.ввод к ж/д ул.Пролетар. 27а
	57
	91
	внутрикварт.
	1
	95/70
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	ИТОГО по котельной №1
	 
	5537,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

Столбец №5
1- надземная прокладка

2- подземная бесканальная прокладка

3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах

4- при раположении трубопроводов в помещении 

Котельная №2
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена/кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	т/сети к спортзалу педколледжа
	219
	102
	магистральные
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	ВСЕГО:
	 
	102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	т/сети педколледжа
	159
	48
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети БК до инфекц. отд.№1,2
	159
	141
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1977
	минвата
	40
	частичное разрушение
	замена

	т/сети педколледжа
	108
	149
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети к общ. по ул.Спасская145
	108
	88
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1984
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети  до медучилища
	89
	209,8
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети до ул.Ханкайская
	89
	41,8
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	сети  ГВС больничного комплекса
	89
	278
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1983
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети от хирург. до терапевт. отдел
	89
	29
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1977
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/ с к пищеблоку БК
	89
	80
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1977
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 17 до ул. Спасская 116
	89
	87
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1988
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети  до медучилища
	76
	108
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети к спортзалу педколледжа
	76
	126
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1981
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети от кот.  до ул.Ханкайская 37
	76
	18
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сот кот. до  ул.Ханкайская 39
	76
	24
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1978
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети до ж/д  пер. Студенческий 34
	76
	8
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1970
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 8 до Ханкайской 37
	76
	13,7
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	от ТК 8 до Ханкайской 39
	76
	19,5
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1976
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети  до медучилища
	57
	108
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1979
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/ с БК  от УТ  до прачечной 3
	57
	8
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1977
	минвата
	30
	частичное разрушение
	замена

	т/сети  по ул.Ханкайская 37
	48
	18
	кварт.ГВС
	3
	60/50
	1976
	минвата
	20
	частичное разрушение
	замена

	ВСЕГО:
	 
	1602,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО  по котельной №2
	 
	1704,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

Столбец №5
1- надземная прокладка

2- подземная бесканальная прокладка

3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах

4- при раположении трубопроводов в помещении 

Котельная №3
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена/кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ от  ЦТП №1

	от ЦТП 1 до УТ 1
	273
	73
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от ЦТП 7 до УТ 1
	273
	16,4
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ 1 до УТ 2
	273
	104,7
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ 2 до УТ 4(быв. ЦТП 7)
	219
	193,2
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	40
	4
	 замена

	от УТ 2 до УТ 7 (быв. ЦТП 7)
	219
	60,5
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	40
	4
	 замена

	от УТ 5 до территор в/ч 
	219
	109,9
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ1 до УТ 2
	159
	138,2
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ2 до УТ 3
	159
	52,9
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ5 до УТ 7
	133
	48,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ5 до УТ 6
	89
	7,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ5 до ул. Суворовской13
	89
	43,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ3 до школы №12
	89
	38,9
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ 2 до УТ  8
	76
	49,7
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ 3 до ул. Борисова3
	76
	44,9
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от ЦТП до ул. Кр.знам.(быв. ЦТП 7)
	76
	406
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ 4 до ул.Кр.знаменная 46(ЦТП7)
	57
	16
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ7 до ул. Суворовской 10
	57
	43,2
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	 
	 
	9
	 замена

	от УТ4  до ул. Кр.знаменн.40
	57
	11,7
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1987
	минвата
	50
	4
	 замена

	от УТ 8 до ул. Борисова 5
	32
	11,9
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	 замена

	ВСЕГО по ЦТП №1:
	 
	1470,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ от  ЦТП №3

	от УТ 3 до УТ 4
	219
	6,6
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	50
	4
	замена

	от УТ 2 до УТ 8
	219
	94,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	от УТ 8 до УТ 9
	219
	43,1
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	ввод к ж/д Кр. знаменная 24/1
	108
	48
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 7 до ул.Кр.знам. 22/2
	108
	6,1
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 5 до ул. Суворовск.3
	108
	15,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 12 до ул Нахимова 5
	108
	13,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 12 до ул Нахимова 8
	108
	2,7
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	50
	4
	замена

	ввод ул. 
Суворовская 5
	108
	46
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	50
	4
	замена

	от УТ 5 до ул. Суворовск.1
	89
	7,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 6 до ул.Кр.знам. 22 а
	89
	6,8
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 16 до Борисова 2а
	57
	10,2
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 20 до ул. Суворовск.9
	57
	17
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	от УТ 19 до Борисова 8
	48
	11,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	 
	 
	9
	замена

	ВСЕГО по ЦТП 
№ 3:
	 
	328,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ от  ЦТП №4

	от угла пов. до ДОСА
	133
	41,2
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	от Пушк.20 до Пушк.14
	133
	160
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	от Пушк.  8 до Пушкинская 2
	89
	44,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	от угл.пов. 10 до ул Пушкинск.5 а
	89
	26,9
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	утеплитель
	100
	 
	замена

	от угл.пов.2 до ул Пушкинск.15 а
	89
	34,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод к ж/д Пушинская 11
	57
	7,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	30
	2
	замена

	ввод к ж/д Пушинская 3
	57
	41,9
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	2
	замена

	ввод по ул.Пушкинской 22
	57
	3,8
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	2
	замена

	ВСЕГО по ЦТП 
№ 4:
	 
	360,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ от ЦТП 10

	от ЦТП 10 до ТК 1
	325
	25
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1987
	минвата
	40
	4
	замена

	от ТК 1 доТК2
	219
	60
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1987
	минвата
	40
	4
	замена

	от ТК 24 до ТК25
	219
	148
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	от ТК 1 доТК2
	159
	60
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1984
	минвата
	40
	4
	замена

	от ТК 11 до ТК 12
	89
	99,4
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод к хоз. зданию
	89
	60
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	 ввод ул. Краснознаменная 31
	89
	45
	кварт.отопл.
	3
	60/50
	1987
	минвата
	20
	4
	замена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	от ТК 4 до ДЮСШ
	89
	43,5
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул. Краснознаменная 41
	76
	26
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул. Краснознаменная 41а
	76
	30
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1979
	минвата
	20
	4
	замена

	От ТК24 до ТК25
	76
	148
	кварт. ГВС.
	3
	60/50
	1987
	минвата
	40
	4
	замена

	от ТК3 до д/сада
	76
	43
	кварт. ГВС.
	1
	60/50
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	от ТК3 до д/сада
	76
	43
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	от ТК 17 до О.Кошевого 19
	76
	9,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	от УТ 22 до О.Кошевого 13а
	76
	23,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	от УТ 22 до О.Кошевого 17
	76
	30,6
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	от УТ 14 до О.Кошевого 13
	76
	4,3
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	от УТ 15 до О.Кошевого 15
	76
	13
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул.О.Кошевого 11
	76
	13
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	от ТК 11 до ТК 12
	57
	99,4
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул.О.Кошевого 13/1
	57
	91
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул. Краснознаменная 41
	57
	26
	кварт.ГВС
	3
	60/50
	1
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул. Краснознаменная 41а
	57
	30
	кварт.ГВС
	3
	60/50
	1979
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул. Краснознаменная 43
	57
	54
	кварт.ГВС
	3
	60/50
	1978
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод ул. Краснознаменная 43
	57
	54
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1978
	минвата
	20
	4
	замена

	от ТК 19 до ул.О.Кошевого21
	57
	9,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	от ТК23 до ул.О.Кошевого23
	57
	9,5
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	ввод до ул.О.Кошевого 25
	57
	78
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1986
	минвата
	20
	4
	замена

	ВСЕГО по ЦТП № 10:
	 
	1376,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по котельной №3
	 
	3534,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

Столбец №5
1- надземная прокладка

2- подземная бесканальная прокладка

3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах

4- при раположении трубопроводов в помещении 

Котельная №4
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена/кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ от ЦТП 12

	от магистр. к ул. Силикатной 1
	159
	350
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1985
	минвата
	50
	4
	замена

	от ЦТП до ж/д Ершова 18
	159
	476,4
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1980
	изовер
	100
	4
	замена

	ввод ул. Ершова 2
	108
	8
	кварт.отопл.
	1
	95/70
	1986
	утеплитель
	100
	4
	замена

	ввод ул. Ершова 4
	108
	7
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1981
	утеплитель
	100
	4
	замена

	ввод ул. Линейная1а
	89
	21
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1989
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Ершова 12
	89
	49
	кварт.отопл.
	3
	95/70
	1987
	утеплитель
	100
	4
	замена

	ввод ул. Линейная1а
	57
	21
	кварт.ГВС
	3
	60/50
	1989
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Ершова 2
	57
	8
	кварт.ГВС
	1
	60/50
	1986
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Ершова 12
	57
	49
	кварт.ГВС
	3
	60/50
	1987
	минвата
	40
	4
	замена

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по котельной №4
	 
	989,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

Столбец №5
1- надземная прокладка

2- подземная бесканальная прокладка

3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах

4- при раположении трубопроводов в помещении 

Котельная №5
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена/кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

	ввод ул. Кр.гвардейская 95
	219
	5
	магистральные
	1
	95/70
	1980
	минвата
	50
	2
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 69
	108
	20
	квартальные
	1
	95/70
	1978
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 71
	108
	37
	квартальные
	1
	95/70
	1974
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 75
	108
	21
	квартальные
	1
	95/70
	1974
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 77
	108
	40
	квартальные
	1
	95/70
	1973
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 87/1
	108
	65
	квартальные
	1
	95/70
	1972
	изовер
	100
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 91
	108
	20
	квартальные
	1
	95/70
	1971
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 93
	108
	18
	квартальные
	1
	95/70
	1970
	изовер
	100
	 
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 100
	108
	25
	квартальные
	1
	95/70
	1983
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 102
	108
	20
	квартальные
	1
	95/70
	1984
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 102/3
	108
	25
	квартальные
	1
	95/70
	1974
	минвата
	40
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 104/4
	108
	38
	квартальные
	1
	95/70
	1972
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 69/1
	108
	17
	квартальные
	1
	95/70
	1974
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 69/2
	108
	28
	квартальные
	1
	95/70
	1974
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 102/2
	108
	10
	квартальные
	1
	95/70
	1988
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 104/2
	108
	20
	квартальные
	1
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 100/1
	89
	25
	квартальные
	1
	95/70
	1970
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 100/2
	89
	28
	квартальные
	1
	95/70
	1970
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 100/3
	89
	30
	квартальные
	1
	95/70
	1973
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 100/4
	89
	50
	квартальные
	1
	95/70
	1977
	минвата
	30
	4
	замена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ввод ул. Кр.гвардейская 104
	89
	52
	квартальные
	1
	95/70
	1970
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 104/1
	89
	45
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 106
	89
	45
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 106/1
	89
	55
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 120
	89
	60
	квартальные
	1
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 89
	76
	19
	квартальные
	1
	95/70
	1985
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 101
	76
	11
	квартальные
	3
	95/70
	1989
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 102/1
	76
	12
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 110/2
	76
	16
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 112
	76
	10
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 114
	76
	44
	квартальные
	1
	95/70
	1987
	минвата
	30
	4
	замена

	ввод ул. Кр.гвардейская 104/3
	76
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1986
	минвата
	30
	4
	замена

	ИТОГО по котельной №5
	 
	923
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

Столбец №5
1- надземная прокладка

2- подземная бесканальная прокладка

3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах

4- при раположении трубопроводов в помещении 

Котельная №7
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена/кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	от котельной №7 до ТК1 
	219
	60
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1982
	минвата
	30
	4
	замена 

	от ТК 9 доТК11
	159
	187
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1975
	минвата
	30
	4
	замена 

	от ТК 3 до ТК6
	108
	56,1
	магистр.отопл.
	1
	80/55
	1982
	минвата
	30
	4
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	от ТК 9 доТК11
	108
	187
	магистр.ГВС
	3
	60/50
	1975
	минвата
	30
	4
	замена 

	кн 1 здание   ПЧ
	108
	11,8
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	до гаража ШЧ 
	89
	25
	магистр.отопл.
	1
	80/55
	1982
	минвата
	30
	4
	замена 

	от гаража ШЧ. до дистанц. связи ШЧ
	89
	73
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1982
	 
	 
	9
	замена 

	к зданию  поста ЭЦ на перроне
	89
	4,3
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	от гаража ШЧ. до дистанц. связи ШЧ
	57
	73
	кварт. ГВС
	3
	60/50
	1982
	 
	 
	9
	замена 

	1 кн здание ШЧ
	57
	4,1
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	1 кн  служебное здание
	57
	3
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	2 кн здание  ШЧ
	57
	2,5
	магистр.отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	здание ЭЦ на перроне
	57
	8,5
	кварт. отопление
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	ввод в комперессорную
	57
	18
	кварт..отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	ввод  в админ. здание
	57
	4
	кварт. отопл.
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	здание ЭЦ на перроне
	32
	4,3
	кварт. ГВС
	3
	60/50
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	к ж/ д Андреевская 14 а
	32
	5,8
	кварт. отопление
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	 к здан. ПТО по ул. Андреевской
	32
	11,5
	кварт. отопление
	3
	80/55
	1975
	утеплитель
	100
	 
	замена 

	к зданию ПТО по ул. Андреевской
	25
	11,5
	кварт. ГВС
	3
	60/50
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	 ввод к овощехран. д/сада
	25
	8
	кварт. отопление
	3
	80/55
	1985
	 
	 
	9
	замена 

	туалет на перроне
	25
	1,5
	кварт.отопление
	3
	80/55
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	 ввод в ж/д Андреевская 14а
	25
	5,8
	кварт. ГВС
	3
	60/50
	1975
	 
	 
	9
	замена 

	ИТОГО по котельной№7
	 
	765,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:
Столбец №5
1- надземная прокладка

2- подземная бесканальная прокладка

3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах

4- при раположении трубопроводов в помещении 

Котельная №8
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн,  м
	Общая протяженность труб-дов участка сети в двухтр-ом исчислении, L, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина δ, мм
	Состояние изоляционной конструкции
	замена /кап.ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (отопление) микрорайон им. Лазо

	ТК-4 - ТК-7
	273
	103
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК79-ТК 82(пер.1-й Западный)
	273
	236
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-7 - А2(ул.Чкалова)
	219
	45
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А2 - ТК-12(ул. Чкалова)
	219
	159
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	Б1 - Ж2 (ул. Планерная)
	219
	110
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ТК41а -ТК 46(ул. Планерная)
	219
	147
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата 
	70
	6
	замена 

	Ж2 - ТК-29 (ул.Планерная)
	219
	96
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А5 - ТК-41
	219
	189
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК39-ТК 40
	219
	152
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б5 - В5 (ул.Цементная)
	219
	20
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-41 - А6
	219
	247
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-53 - ул. Коммунаров, 29
	219
	274
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ул. Мира,6-ул. Нагорная,5
	159
	167
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 2
	159
	12
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 3
	159
	72
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 5
	159
	69
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	Б2 - ТК-15(ул. Ломоносова)
	159
	120
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-29 - ТК-31
	159
	152
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А6 - Б6
	159
	102
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-57 - ТК-59а(ул.Коммунаров)
	159
	110
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-53 - ТК-76 (ул.Дербенева)
	159
	330
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК 87-ТК 88(ул.Нагорная)
	159
	269
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-20-ТК-19 (ул. Ломоносова)
	133
	217
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ТК-20 - ТК-23а (ул.Ломоносова)
	133
	3
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ТК-31 - ТК-33
	133
	20
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-33 - ТК-34
	133
	56
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-59а - ТК-60а (ул.Коммунаров)
	133
	109
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-60а - ТК-77 (ул.Нагорная)
	133
	67
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК-77 - ТК-76(район шк.№3)
	133
	43
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Нагорная, 7
	108
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Нагорная, 1
	108
	28
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Мира, 8
	108
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Д1 - ТК-36
	108
	39
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	Д1 - ТК-36
	108
	37
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ТК-36-ввод ул. Дербенева, 20
	108
	43
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-44 - ТК-43
	108
	116
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А6 - ТК-49(ул.Коммунаров)
	108
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б6 - ТК-48а(ул.Коммунаров)
	108
	36
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК67-ТК68 (Цементная -Нагорная)
	108
	177
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	8
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 11
	108
	49
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Планерная, 3
	108
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 31
	108
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 33
	108
	11
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 35
	108
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 37
	108
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 39
	108
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод школа №3
	108
	27
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Калинина, 1
	89
	18
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Планерная, 9, 11, 13
	89
	43
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	А1 - ТК-2(ул Цементная)
	89
	30
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	В2 - ТК-11 (ул.Дербенева)
	89
	84
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ввод ул. Ломоносова, 2
	89
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 10
	89
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 9
	89
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Ж2 - ТК-27а(Цементная -Планерная)
	89
	34
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 18/1
	89
	25
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ТК-49 - ТК-50(ул.Коммунаров)
	89
	58
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Тк22-ТК23а
	89
	94
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б6 - ТК-48(ул.Коммунаров)
	89
	23
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 14
	89
	52
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 25/1
	89
	18
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК 30-АТС
	89
	50
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-51 - ТК-52
	89
	51
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 20а
	89
	17
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 3
	76
	84
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 5
	76
	34
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 7
	76
	11
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 9
	76
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 11
	76
	35
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Чкалова, 2
	76
	90
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 22
	76
	51
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Бойлерная - 
ул. Дербенева, 2а, 2б
	57
	75
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	4
	замена 

	Д11-Ж11
	57
	65
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Цементная, 10
	57
	48
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 12
	57
	24
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Чкалова, 15
	57
	27
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Планерная, 9, 11, 13
	57
	129
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ТК-2 - ул. Цементная, 13
	57
	5
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-2 - ул. Дербенева, 4
	57
	40
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 15
	57
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 17
	57
	17
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 8
	57
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 10
	57
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 12
	57
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 14
	57
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 8а
	57
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 4
	57
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 6
	57
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 8
	57
	6
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 13
	57
	41
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 10
	57
	2
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-27а - ТК-27
	57
	11
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ввод ул. Дербенева, 16
	57
	7
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 18
	57
	32
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 23
	57
	4
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Цементная, 25а
	57
	16
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Цементная, 25б
	57
	28
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 13
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 15
	57
	5
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 17
	57
	14
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 19
	57
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 21
	57
	54
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 23
	57
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 25
	57
	7
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 27
	57
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 27
	57
	5
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 19
	57
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 24
	57
	31
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 26
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 28
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 30
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 32
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 23
	57
	36
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ИТОГО
	 
	6178
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧЕТЫРЕХТРУБНАЯ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ГВС) микрорайон им. Лазо

	А8 - ТК-53
	219, 108
	124
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	Бойлерная - А8
	219, 89
	754
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	Б8 - В8( ул. Цементная)
	159, 108
	50
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	В8 - ТК-64(ул. Калинина)
	159, 108
	91
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	В11 - Б13
	159, 108
	997
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	Б13 - ТК-83 (пер. 1 -й Западный)
	159, 108
	193,6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-83 - ТК-85
	159, 108
	95
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Мира, 4
	159, 108
	96
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	транзит ул. Мира, 6
	159, 108
	90
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	А5 - ТК-41 
	159, 108
	189
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	Б5 - В5 
	159, 108
	20
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-41 - А6 
	159, 108
	247
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-53 - ТК-76 (ул.Дербенева)
	159, 108
	330
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК-64 - ул. Цементная, 24
	159, 76
	36
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Цементная, 24
	159, 76
	98
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ул. Цементная, 24 - ТК-66
	159, 76
	27
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-53 - ул. Коммунаров, 29
	108, 108
	274
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б1 - Ж2 (ул. Планерная)
	108, 57
	110
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	Ж2 - ТК-29 (ул.Планерная)
	108, 57
	96
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-57 - ТК-59а 
	108, 57
	110
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ул. Мира,6-ул. Нагорная,5
	108, 89
	167
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 2
	108, 89
	12
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 3
	108, 89
	72
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 5
	108, 89
	69
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 


	ТК-4 - ТК-7 
	108, 89
	103
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б2 - ТК-15(ул. Ломоносова)
	89,89
	47
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Д1 - ТК-36
	89, 45
	76
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ТК-44 - ТК-43 
	89, 45
	81
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Нагорная, 1
	89, 57
	28
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А6 - ТК-49(ул.Коммунаров)
	89, 57
	22
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А6 - Б6 
	89, 57
	102
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Планерная, 3
	89, 57
	22
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-51 - ТК-52 
	89, 57
	51
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 20а
	89, 57
	17
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-59а - ТК-60 
	89, 57
	51
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-67 - А14(Цементная-Нагорная)
	89, 57
	177
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ввод ул. Мира, 8
	89, 76
	9
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-29 - ТК-31 
	89, 76
	152
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-85 - ул. Нагорная, 8
	89, 89
	64
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	транзит ул. Нагорная, 4
	89, 89
	51
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	транзит ул. Нагорная, 6
	89, 89
	103
	квартальные
	4
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	4
	замена 

	ТК-7 - А2(ул.Чкалова)
	89, 89
	45
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А2 - Б2 
	89, 89
	159
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 11
	89, 89
	49
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-74 - ТК-69 
	89, 89
	160
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-20 - ТК-16 
	76, 57
	63
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ввод ул. Калинина, 1
	76, 25
	18
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Нагорная, 7
	76, 57
	12
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-77 - ТК-76(район шк.№3)
	76, 57
	43
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-66 -  ТК-67 
	76, 76
	18
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК-66 -  ТК-68 
	76, 76
	13
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	В2 - ТК-11 (ул.Дербенева)
	57, 32
	84
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 3
	57, 32
	84
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Чкалова, 2
	57, 32
	90
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Ж2 - ТК-27а (Цементная -Планерная)
	57, 32
	34
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 18/1
	57, 32
	25
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ТК-49 - ТК-50(ул.Коммунаров)
	57, 32
	58
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 24
	57, 32
	31
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 26
	57, 32
	8
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-16 - ТК-19 
	57, 45
	157
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ТК-31 - ТК-33 
	57, 45
	20
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-33 - ТК-34 
	57, 45
	56
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б6 - ТК-48 
	57, 45
	23
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 14
	57, 45
	52
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Б6 - ТК-48а
	57, 57
	36
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 25
	57, 57
	7
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 25/1
	57, 57
	18
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-60а - ТК-77 (ул.Нагорная)
	57, 57
	67
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 31
	57, 57
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 33
	57, 57
	11
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 35
	57, 57
	10
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 37
	57, 57
	8
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 39
	57, 57
	9
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод школа №3
	57, 57
	27
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	Д11-Ж11 
	45, 25
	53
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Д11-Ж11
	45, 25
	12
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Цементная, 10
	45, 25
	48
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 13
	45, 25
	8
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 15
	45, 25
	5
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 17
	45, 25
	14
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 19
	45, 25
	10
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 21
	45, 25
	54
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 23
	45, 25
	10
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 27
	45, 25
	10
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-2 - ул. Цементная, 13
	45, 32
	5
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-2 - ул. Дербенева, 4
	45, 32
	40
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 9
	45, 32
	10
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 13
	45, 32
	41
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-36-ввод ул. Дербенева, 20
	45, 32
	43
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	А1 - ТК-2 
	45, 45
	30
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Коммунаров, 10
	32, 25
	2
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 23
	32, 25
	4
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Цементная, 25а
	32, 25
	16
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Цементная, 25б
	32, 25
	28
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	Бойлерн- 
ул. Дербен., 2а, 2б
	32, 32
	75
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	4
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 2
	32, 32
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 4
	32, 32
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 6
	32, 32
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 8
	32, 32
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Ломоносова, 10
	32, 32
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-27а - ТК-27 
	32, 32
	11
	квартальные
	1
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 16
	32, 32
	7
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 18
	32, 32
	32
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Цементная, 27
	32, 32
	5
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 22
	32, 32
	51
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 19
	32, 32
	12
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 28
	32, 32
	8
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 30
	32, 32
	8
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 32
	32, 32
	8
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 23
	32, 32
	36
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 8
	25, 25
	10
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 10
	25, 25
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ввод ул. Дербенева, 12
	25, 25
	6
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Дербенева, 14
	25, 25
	22
	квартальные
	3
	60/50
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ИТОГО
	 
	7774,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (пос. Шиферный)

	ТК-10-ул. Маяковского, 23
	108
	55
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-10-ул. Маяковского, 23
	108
	58
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ТК-7-ул. Маяковского, 22
	108
	198
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-7-ул. Маяковского, 22
	108
	50
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 14
	108
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 16
	108
	24
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 18
	108
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 20
	108
	28
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	пер. Безымянный - 
ул. Маяковского, 22/1
	108
	166
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ввод ул. Грибоедова, 2
	108
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Грибоедова, 4
	108
	15
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Грибоедова, 6
	108
	15
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Грибоедова, 8
	108
	15
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	пер. Безымянный - 
ул. Герцена, 4
	108
	212
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	ввод д/с №10  ул. Герцена 12
	108
	70
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Герцена, 16
	108
	11
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Герцена, 18
	108
	12
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Шиферная, 3
	108
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Шиферная, 6
	108
	14
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Шолохова, 12
	89
	37
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ввод ул. Шолохова, 28
	89
	57
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 27
	89
	73
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 10
	89
	19
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	4
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 20а
	89
	20
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод школа №14
	89
	26
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Герцена, 6
	89
	40
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Молодежная, 2
	89
	36
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 1
	57
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 3
	57
	14
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 5
	57
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 7
	57
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 13
	57
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ввод ул. Фадеева, 15
	57
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 2
	57
	20
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 4
	57
	19
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 6
	57
	19
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 8
	57
	18
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 10
	57
	15
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 1а
	57
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 1
	57
	4
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 3
	57
	5
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 5
	57
	4
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 7
	57
	5
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 9
	57
	4
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод д/с №1 ул. Маяк., 9а
	57
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Маяковского, 10/1
	57
	8
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 1
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 3
	57
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 5
	57
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 7
	57
	25
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 9
	57
	25
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 11
	57
	20
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 15
	57
	27
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 17
	57
	28
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 19
	57
	27
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 23
	57
	19
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	 
	 
	9
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 25
	57
	20
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 27
	57
	18
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 4
	57
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 6
	57
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 12
	57
	8
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод вечерняя школа
	57
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 16
	57
	23
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 18
	57
	24
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 20
	57
	25
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод детский приют
	57
	15
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Герцена, 14
	57
	18
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Молодежная, 4
	57
	12
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 2а
	32
	7
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Фадеева, 4а
	32
	7
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ввод ул. Октябрьская, 8
	32
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Октябрьская, 10
	32
	14
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	итого
	 
	1986
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (микрорайон № 2)

	ТК-5  -  ж/д ул. Парковая, 55
	273
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Парковая, 55
	273
	81
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ул. Парковая, 55  -  ул. Советская, 124
	273
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-3  -  ж/д ул. Юбилейная, 132
	219
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ж/д ул. Советская, 132 - бойлерная
	219
	140
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	9
	замена 

	ТК-11  -  ТК-20
	219
	49
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-12  - ТК-23
	219
	99
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	развилка на малую Юбилейную  -  ТК-27
	159
	206
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК-27 - ж/д ул. Юбилейная, 22
	159
	63
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит по ж/д ул. Юбилейная, 8/1, 18, 18/1, 18/2, 22
	159
	283
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Советская, 124
	159
	73
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ул. Советская, 124  -  ТК-26
	159
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-26  -  ул. Советская, 128
	159
	9
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-6  -  ул. Советская, 118
	159
	171
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-9  - ТК-10
	159
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-20 - ж/д ул. Парковая, 47
	159
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Парковая, 47
	159
	65
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Юбилейная, 2
	159
	37
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-14  -  пер. Мухинский, 8
	159
	106
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-15  -  ул. Парковая, 66
	159
	26
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	поворот на ж/д ул. Юбилейная, 34, 36, 40, 42  -  ТК-2
	133
	107
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-1  -  ж/д ул. Юбилейная, 40
	133
	39
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит в ж/д ул. Юбилейная, 40
	133
	74
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	9
	замена 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ул. Юбилейная, 40 -  ул. Юбилейная, 42
	133
	21
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-25  -  ул. Советская, 120
	133
	9
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК-25  -  ул. Советская, 122
	133
	18
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	1
	замена 

	ТК-27 - ж/д ул. Юбилейная, 22/1
	108
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-2  - ул. Юбилейная, 34
	108
	11
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	бойлерная - ул. Советская, 130
	108
	71
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	2
	замена 

	бойлерная - ул. Советская, 130
	108
	10
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	8
	замена 

	ввод в ж/д ул. Юбилейная, 32
	108
	8
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	8
	замена 

	ул. Юбилейная, 32  -  ТК-17
	108
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	транзит ул. Советская, 118 (пристройка)
	108
	62
	квартальные
	4
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	8
	замена 

	ТК-7  -  ул. Юбилейная, 14
	108
	107
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-8  -  ул. Парковая, 49
	108
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод  ул. Юбилейная, 12
	108
	15
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Парковая, 41
	108
	13
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Юбилейная, 4
	108
	4
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ж/д пер. Мухинский, 8 - ТК-16
	108
	37
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод детская поликлиника
	108
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод музыкальная школа
	108
	55
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод д/с Березка
	108
	29
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод скорая помощь
	108
	214
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ТК-2  - ул. Юбилейная, 36
	89
	12
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-17  -  ул. Юбилейная, 24
	89
	35
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод в ж/д ул. Юбилейная, 28
	89
	7
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-26  -  ул. Советская, 126
	89
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-19  -  ул. Юбилейная, 13
	89
	17
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ТК-10  -  ул. Парковая, 51
	89
	28
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Юбилейная, 10
	89
	59
	квартальные
	1
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	3
	замена 

	ввод ул. Юбилейная, 6
	89
	16
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод ул. Парковая, 43
	89
	22
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	ввод д/с Ивушка
	89
	44
	квартальные
	3
	95/70
	1959-87
	минвата
	70
	6
	замена 

	итого по м/р-ну №2
	 
	2722
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по котельной №8
	 
	18660,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

Столбец №5:1- надземная прокладка, 2- подземная бесканальная прокладка, 3- подземная канальная прокладка, т.ч. в непроходных каналах, 4- при раположении трубопроводов в помещении 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В качестве основного топлива для сжигания на котельных №  3, 4,,6,3а, котельная ОАО «РЭУ» «Приморское»  применяется бурый уголь , резервное топливо отсутствует. На котельных № 2,5,8  в качестве основного топлива планируется газ, резервное топливо отсутствует.

Потребление топлива на реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблицах 6.1.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Таблица 6.1

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

	Топливный баланс на 2028 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГО Спасск -Дальний
	
	

	(наименование городского округа)
	
	

	№
п/п
	Наименование 
и номер 
теплоисточника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Адрес
	Удельный расход топлива на выработку т/энергии
	Годовой расход топлива для выработки теплоэнергии на жилье и соцкультбыт 

	
	
	
	
	Дизельное, т.н.т/ Гкал
	Мазут, т.н.т/ Гкал
	Уголь, т.у.т/Гкал
	Дизельное топливо
	Мазут
	Уголь
	Газ
	Газ

	
	
	
	
	
	
	
	тнт
	тут
	тнт
	тут
	тнт
	тут
	тыс.нм3
	тут

	1
	2
	3
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ВСЕГО по гор. Окр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,600
	121,220
	0,00
	0,00
	150 992,8
	63 720,85
	24610,762
	28126,586

	в том числе по теплоисточникам:
	 
	 

	1
	котельная №1
	43,3
	ул. Парковая,5
	
	0,1307
	
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	2
	котельная №2
	15,3
	с.Спасское, пер. Больничный,2
	
	0,1307
	
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	3064,910
	3502,754

	3
	котельная №3
	90
	ул. Пограничная, 31
	
	
	0,188
	
	
	
	
	40 608,000
	16 920,000
	
	

	4
	котельная №4
	22,5
	ул. Силикатная
	
	0,1307
	
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	5
	котельная №5
	73,2
	ул.Красногвардейская, 130
	
	
	0,18826
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	7841,890
	8962,161

	6
	котельная №7
	4,55
	ул. Советская,3
	
	
	0,2287
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	
	

	7
	котельная №8
	82,73
	ул. Цементная, 2 корп.32
	0,1276
	
	0,185
	3,600
	5,220
	
	
	46 382,089
	20 083,445
	13703,9628
	15661,670

	8
	котельная № 3А
	0,388
	ул. Приморская,14
	
	
	0,188
	
	
	
	
	206,700
	102,920
	
	

	9
	котельная ОАО "РЭУ" Приморское
	1,266
	ул. Горького
	
	
	0,268
	
	
	
	
	368,000
	182,160
	
	

	10
	котельная д/сад № 2
	0,24
	г. Спасск-Д      ул. Складская, 6
	0,121
	
	
	80
	116
	
	
	
	
	
	

	11
	котельная ДООСОЦ "Калиновка"
	0,28
	с. Калиновка Спасского района
	
	
	0,176
	
	
	
	
	260
	112,32
	
	

	13
	котельная № 6
	2,8
	г. Спасск-Дальний, ул. Горького
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	котельная ТСЖ "Пятерочка"
	460 квт
	г. Спасск-Дальний ул. Российская, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Район "Аэродром"
	140
	
	
	
	0,188
	
	
	
	
	63 168,000
	26 320,000
	
	


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1

	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Ориентировочный объем

инвестиций, всего, тыс.руб.
	Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс.руб.

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Котельная № 2

	1.1.
	Перевод котельной № 2 на сжигание газа
	Сокращение расходов на топливо, уменьшение тарифа для потребите-лей
	39030,693
	
	
	
	39030,693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по котельной № 2, тыс.руб.
	39030,693
	
	
	
	39030,693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная № 3

	2.1.
	Расширение котельной № 3 с переключением на нее нагрузок котельных № 1,4,7 и перевод их в ЦТП
	Сокращение расходов на топливо, уменьшение тарифа для потребите-лей
	502278,398
	250000,000
	252278,398
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по котельной № 3, тыс.руб.
	502278,398
	250000,000
	252278,398
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная № 5

	3.1
	Строительство газовой модульной котельной взамен котельной № 5
	Сокращение расходов на топливо, уменьшение тарифа для потребите-лей
	185773,430
	
	
	185773,

430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по котельной № 5, тыс.руб.
	185773,430
	
	
	185773,

430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная № 8

	4.1
	Перевод котельной № 8 на сжигание газа
	Сокращение расходов на топливо, уменьшение тарифа для потребите-лей
	39030,693
	
	
	
	39030,693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по котельной № 8, тыс.руб.
	39030,693
	
	
	
	39030,693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, по всем котельным
	766113,214
	250000,0
	252278,39
	185773,4
	78061,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода представлены
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2

	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода

	№ п/п
	Наименова-ние мероприя-тия
	Цели реализации мероприятия
	Ориентиро

вочный объем

инвестиций, всего, тыс.руб.
	Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс.руб.

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Сети котельной № 1

	1.1
	от кот 1 до ТК 71
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	5929,179
	
	5929,179
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	от ТК 10 до тк 29
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	52990,869
	
	52990,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	от тк 29 до ж/д  Советская 108
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	19812,580
	
	19812,580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	от тк 27 до  тк 26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2345,478
	
	2345,478
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	от тк 22 до тк 26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7091,622
	
	7091,622
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	от тк 63 до тк 69
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7560,718
	
	7560,718
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	от тк 24а до  тк 50
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4884,113
	
	4884,113
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	от тк 27  до тк 28
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	792,762
	
	792,762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	от ТК 25 до Сов.47
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1659,845
	
	1659,845
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	от ТК 78 к магаз.
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2898,535
	
	2898,535
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	от ТК 78 до АООТ"Фак."
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	696,204
	
	696,204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	т.ввод  к ж/д Советская 94
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	881,858
	
	881,858
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	от тк 28 до ж/д Лен.32
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	408,395
	
	408,395
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	от тк 28 к ж/д Лен.36
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	970,896
	
	970,896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	от тк 77 до СВПЧ -23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1359,254
	
	1359,254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	от тк 52 до Советская 45
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1306,296
	
	1306,296
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	от тк 63 до ж/д Ленинск.6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	353,053
	
	353,053
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	от тк 70 до "Дальэнерго"
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	529,580
	
	529,580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	от тк 3 до ж/д Парковая3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	261,628
	
	261,628
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	от тк 59 к Советской 70
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1147,423
	
	1147,423
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	т.ввод к ж/д Ленинск.43
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	339,355
	
	
	339,355
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22
	т.ввод к ж/д ул.Парф.13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	697,562
	
	
	697,562
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23
	т.ввод к ж/д ул.Парк.25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	622,150
	
	
	622,150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24
	т.ввод к ж/д ул.Парк.29
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	395,914
	
	
	395,914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.25
	т.ввод к ж/д ул.Парк.29/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	509,032
	
	
	509,032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.26
	т.ввод к ж/д ул.Пролет.7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	263,942
	
	
	263,942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.27
	т.ввод к ж/д ул.Совет.72
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	509,032
	
	
	509,032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.28
	т.ввод к ж/д ул.Совет.69
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	131,971
	
	
	131,971
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.29
	т.ввод к ж/д 1.ул.Совет.88
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	301,649
	
	
	301,649
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.30
	т.ввод к ж/д ул.Совет.90
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	207,383
	
	
	207,383
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.31
	т.ввод к ж/д ул.Совет.92
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	207,383
	
	
	207,383
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.32
	т.ввод к ж/д ул.Кустовинов.3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	395,914
	
	
	395,914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.33
	т.ввод к ж/д ул.Парковая 31/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	377,061
	
	
	377,061
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.34
	т.ввод к ж/д ул.Парковая 33
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	527,885
	
	
	527,885
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.35
	т.ввод к ж/д ул.Советская108
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	204,453
	
	
	204,453
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.36
	т.ввод к д/саду"Золот.ключ."
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	381,896
	
	
	381,896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.37
	от тк 58 до ж/д Советская 70
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	839,459
	
	
	839,459
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.38
	от тк 74 до дома старшекл.
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1629,645
	
	
	1629,645
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.39
	т.вввод к магаз."Мебель-Град"
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1540,224
	
	
	1540,224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.40
	от тк 18 до ОАО "Изолятор"
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2262,888
	
	
	2262,888
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.41
	т.ввод к д/с по Советск.  108а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2046,454
	
	
	
	2046,454
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.42
	от тк 45 до тк 57
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1545,560
	
	
	
	1545,560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.43
	от тк 10 до  здан. типографии
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	592,497
	
	
	
	592,497
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.44
	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	214,390
	
	
	
	214,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.45
	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	974,502
	
	
	
	974,502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.46
	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	545,721
	
	
	
	545,721
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.47
	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	292,351
	
	
	
	292,351
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.48
	т.ввод к ж/д ул. Ленинская 36
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1071,952
	
	
	
	1071,952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.49
	т.ввод к ж/д ул. Парфенова 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	350,821
	
	
	
	350,821
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.50
	т.ввод к ж/д ул.Советская 84
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	253,371
	
	
	
	253,371
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.51
	т.ввод к ж/д ул.Советская 86
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	253,371
	
	
	
	253,371
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.52
	т.ввод к ж/д ул.Советская 102
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	169,944
	
	
	
	169,944
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.53
	т.ввод к ж/д ул.Парковая 37
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1052,462
	
	
	
	1052,462
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.54
	от тк53 а до ул. Борисова 26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1032,972
	
	
	
	1032,972
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.55
	т.ввод к ж/д ул.Парковая 26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	214,390
	
	
	
	214,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.56
	т.ввод к ж/д ул.Советская 96
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	311,841
	
	
	
	311,841
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.57
	т.ввод к ж/д ул.Красноарм.18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	350,821
	
	
	
	350,821
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.58
	т.ввод к ж/д ул.Парковая 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	643,171
	
	
	
	643,171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.59
	т.ввод к ж/д ул.Парковая 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	740,622
	
	
	
	740,622
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.60
	т.ввод к ж/д ул.Пролетар. 27а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	618,595
	
	
	
	618,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 1, тыс.руб.
	139500,895
	
	113880,290
	12344,798
	13275,807
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Сети котельной № 2

	2.1
	т/сети к спортзалу педколледжа
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2635,369
	
	
	2635,369
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	т/сети педколледжа
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2226,859
	
	
	2226,859
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	т/сети БК до инфекц. отд.№1,2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2501,265
	
	
	2501,265
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	т/сети педколледжа
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4925,553
	
	
	4925,553
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	т/сети к общ. по ул.Спасская145
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2909,052
	
	
	2909,052
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	т/сети  до медучилища
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2341,459
	
	
	2341,459
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	т/сети до ул.Ханкайская
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1337,535
	
	
	1337,535
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	сети  ГВС больничного комплекса
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3102,600
	
	
	3102,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	т/сети от хирург.до терапевт. отдел
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	323,653
	
	
	323,653
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	т/ ск пищеблоку БК
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	892,835
	
	
	892,835
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	от ТК 17 до ул. Спасская 116
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2783,865
	
	
	2783,865
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	т/сети  до медучилища
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1205,327
	
	
	1205,327
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	т/сети к спортзалу педколледжа
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4031,805
	
	
	4031,805
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	т/сети от кот.  до ул.Ханкайская 37
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	575,972
	
	
	575,972
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	т/сот кот. до  ул.Ханкайская 39
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	767,963
	
	
	767,963
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	т/сети до ж/д  пер. Студенческий 34
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	255,988
	
	
	255,988
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	от ТК 8 до Ханкайской 37
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	152,898
	
	
	152,898
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	от ТК 8 до Ханкайской 39
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	217,628
	
	
	217,628
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	т/сети  до медучилища
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1205,327
	
	
	1205,327
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20
	т/ с БК  от УТ  до прачечной 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	89,283
	
	
	89,283
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21
	т/сети  по ул.Ханкайская 37
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	575,972
	
	
	575,972
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 2, тыс.руб.
	35058,207
	
	
	35058,207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сети котельной № 3

	
	Двухтрубные тепловые сети от ЦТП 1

	3.1
	от ЦТП 1 до УТ 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3044,495
	
	
	3044,495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	от ЦТП 7 до УТ 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	683,968
	
	
	683,968
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	от УТ 1 до УТ 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4366,557
	
	
	4366,557
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	от УТ 2 до УТ 4(быв. ЦТП 7)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2563,491
	
	
	2563,491
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	от УТ 2 до УТ 7 (быв. ЦТП 7)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	802,749
	
	
	802,749
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	от УТ 5 до территор в/ч
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1458,218
	
	
	1458,218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	от УТ1 до УТ 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3656,554
	
	
	3656,554
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	от УТ2 до УТ 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1399,650
	
	
	1399,650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	от УТ5 до УТ 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1277,942
	
	
	1277,942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	от УТ5 до УТ 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	136,868
	
	
	136,868
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	от УТ5 до ул. Суворовской13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	18,249
	
	
	18,249
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	от УТ3 до школы №12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	709,890
	
	
	709,890
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	от УТ 2 до УТ  8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	906,980
	
	
	906,980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	от УТ 3 до ул. Борисова3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	819,384
	
	
	819,384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	от ЦТП до ул. Кр.знам.(быв. ЦТП 7)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7409,135
	
	
	7409,135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16
	от УТ 4 до ул.Кр.знаменная 46(ЦТП7)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	291,985
	
	
	291,985
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	от УТ7 до ул. Суворовской 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	788,361
	
	
	788,361
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.18
	от УТ4  до ул. Кр.знаменн.40
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	74,469
	
	
	74,469
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	от УТ 8 до ул. Борисова 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	217,164
	
	
	217,164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двухтрубные сети от ЦТП № 3

	3.20
	от УТ 3 до УТ 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	87,573
	
	
	87,573
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	от УТ 2 до УТ 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2784,938
	
	
	2784,938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.22
	от УТ 8 до УТ 9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1270,168
	
	
	1270,168
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.23
	ввод к ж/дКр. знаменная 24/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	904,946
	
	
	904,946
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.24
	от УТ 7 до ул.Кр.знам. 22/2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	115,004
	
	
	115,004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.25
	от УТ 5 до ул. Суворовск.3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	288,451
	
	
	288,451
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.26
	от УТ 12 до ул Нахимова 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	250,745
	
	
	250,745
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.27
	от УТ 12 до ул Нахимова 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	18,401
	
	
	18,401
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.28
	ввод ул. Суворовская 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	313,495
	
	
	313,495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.29
	от УТ 5 до ул. Суворовск.1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	133,218
	
	
	133,218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	от УТ 6 до ул.Кр.знам. 22 а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	186,141
	
	
	186,141
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.30
	от УТ 16 до Борисова 2а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	186,141
	
	
	186,141
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.31
	от УТ 20 до ул. Суворовск.9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	310,235
	
	
	310,235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.32
	от УТ 19 до Борисова 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	209,865
	
	
	209,865
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двухтрубные сети от ЦТП № 4

	3.33
	от угла пов. до ДОСА
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1090,087
	
	
	1090,087
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.34
	от Пушк.20 до Пушк.14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4233,347
	
	
	4233,347
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.35
	от Пушк.  8 до Пушкинская 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	808,435
	
	
	808,435
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.36
	от угл.пов. 10 до ул Пушкинск.5 а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	490,901
	
	
	490,901
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.37
	от угл.пов.2 до ул Пушкинск.15 а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	629,594
	
	
	629,594
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.38
	ввод к ж/д Пушинская 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	136,868
	
	
	136,868
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.39
	ввод к ж/д Пушинская 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	266,691
	
	
	266,691
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.40
	ввод по ул.Пушкинской 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	69,347
	
	
	69,347
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Четырехтрубные тепловые сети от ЦТП № 10

	3.41
	от ЦТП 10 до ТК 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	825,601
	
	
	
	825,601
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.42
	от ТК 1 доТК2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1349,348
	
	
	
	1349,348
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.43
	от ТК 24 до ТК25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7392,536
	
	
	
	7392,536
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.44
	от ТК 1 доТК2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1028,851
	
	
	
	1028,851
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.45
	от ТК 11 до ТК 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1072,329
	
	
	
	1072,329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.46
	ввод к хоз. зданию
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	647,281
	
	
	
	647,281
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.47
	ввод ул.Краснознаменная 31
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1391,881
	
	
	
	1391,881
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.48
	от ТК 4 до ДЮСШ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	469,279
	
	
	
	469,279
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.49
	ввод ул.Краснознаменная 41
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	804,198
	
	
	
	804,198
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.50
	ввод ул.Краснознаменная 41а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	927,920
	
	
	
	927,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.51
	От ТК24 до ТК25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4577,741
	
	
	
	4577,741
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.52
	от ТК3 до д/сада
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	463,885
	
	
	
	463,885
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.53
	от ТК3 до д/сада
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	463,885
	
	
	
	463,885
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.54
	от ТК 17 до О.Кошевого 19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	293,841
	
	
	
	293,841
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.55
	от УТ 22 до О.Кошевого 13а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	726,871
	
	
	
	726,871
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.56
	от УТ 22 до О.Кошевого 17
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	946,479
	
	
	
	946,479
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.57
	от УТ 14 до О.Кошевого 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	133,002
	
	
	
	133,002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.58
	от УТ 15 до О.Кошевого 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	402,099
	
	
	
	402,099
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.59
	ввод ул.О.Кошевого 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	402,099
	
	
	
	402,099
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.60
	от ТК 11 до ТК 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1072,329
	
	
	
	1072,329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.61
	ввод ул.О.Кошевого 13/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	981,709
	
	
	
	981,709
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.62
	ввод ул.Краснознаменная 41
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	804,198
	
	
	
	804,198
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.63
	ввод ул.Краснознаменная 41а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	927,920
	
	
	
	927,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.64
	ввод ул.Краснознаменная 43
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1670,257
	
	
	
	1670,257
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.65
	ввод ул.Краснознаменная 43
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1670,257
	
	
	
	1670,257
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.66
	от ТК 19 до ул.О.Кошевого21
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	293,841
	
	
	
	293,841
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.67
	от ТК23 до ул.О.Кошевого23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	293,841
	
	
	
	293,841
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.68
	ввод до ул.О.Кошевого 25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2412,593
	
	
	
	2412,593
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,69
	Магистральные т/с от котельной № 3 к ЦТП № 12
	Увеличение надежности теплоснаб-жения
	204087,045
	
	204087,045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 3, тыс. руб.
	283943,816
	
	204087,045
	45410,703
	34446,068
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сети котельной № 4

	4.1
	от магистр.к ул. Силикатной 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	8077,809
	
	
	
	
	8077,809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	от ЦТП до ж/д Ершова 18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	10912,692
	
	
	
	
	10912,692
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	ввод ул. Ершова 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1234,44
	
	
	
	
	123,444
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	ввод ул. Ершова 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	289,232
	
	
	
	
	289,232
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	ввод ул. Линейная1а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	867,697
	
	
	
	
	867,697
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	ввод ул. Ершова 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2024,625
	
	
	
	
	2024,625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	ввод ул. Линейная1а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	867,697
	
	
	
	
	867,697
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	ввод ул. Ершова 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	115,290
	
	
	
	
	115,290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	ввод ул. Ершова 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2024,625
	
	
	
	
	2024,625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 4, тыс. руб.
	25303,111
	
	
	
	
	25303,111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Сети котельной № 5

	5.1
	ввод ул.Кр.гвардейская 95
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	75,672
	
	
	
	
	75,672
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	ввод ул.Кр.гвардейская 69
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	155,469
	
	
	
	
	155,469
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	ввод ул.Кр.гвардейская 71
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	287,618
	
	
	
	
	287,618
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	ввод ул.Кр.гвардейская 75
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	163,243
	
	
	
	
	163,243
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	ввод ул.Кр.гвардейская 77
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	310,939
	
	
	
	
	310,939
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	ввод ул.Кр.гвардейская 87/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	505,275
	
	
	
	
	505,275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	ввод ул.Кр.гвардейская 91
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	155,469
	
	
	
	
	155,469
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	ввод ул.Кр.гвардейская 93
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	139,922
	
	
	
	
	139,922
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	ввод ул.Кр.гвардейская 100
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	194,337
	
	
	
	
	194,337
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	ввод ул.Кр.гвардейская 102
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	155,469
	
	
	
	
	155,469
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.11
	ввод ул.Кр.гвардейская 102/3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	194,337
	
	
	
	
	194,337
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.12
	ввод ул.Кр.гвардейская 104/4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	295,392
	
	
	
	
	295,392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.13
	ввод ул.Кр.гвардейская 69/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	132,149
	
	
	
	
	132,149
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.14
	ввод ул.Кр.гвардейская 69/2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	217,657
	
	
	
	
	217,657
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.15
	ввод ул.Кр.гвардейская 102/2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	77,735
	
	
	
	
	77,735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.16
	ввод ул.Кр.гвардейская 104/2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	155,469
	
	
	
	
	155,469
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.17
	ввод ул.Кр.гвардейская 100/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	181500
	
	
	
	
	181,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.18
	ввод ул.Кр.гвардейская 100/2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	203,280
	
	
	
	
	203,280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.19
	ввод ул.Кр.гвардейская 100/3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	217,800
	
	
	
	
	217,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.20
	ввод ул.Кр.гвардейская 100/4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	363,000
	
	
	
	
	363,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.21
	ввод ул.Кр.гвардейская 104
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	377,520
	
	
	
	
	377,520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.22
	ввод ул.Кр.гвардейская 104/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	326,700
	
	
	
	
	326,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.23
	ввод ул.Кр.гвардейская 106
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	326,700
	
	
	
	
	326,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.24
	ввод ул.Кр.гвардейская 106/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	399,299
	
	
	
	
	399,299
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.25
	ввод ул.Кр.гвардейская 120
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	435,599
	
	
	
	
	435,599
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.26
	ввод ул.Кр.гвардейская 89
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	137,940
	
	
	
	
	137,940
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.27
	ввод ул.Кр.гвардейская 101
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	228,969
	
	
	
	
	228,969
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.28
	ввод ул.Кр.гвардейская 102/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	87,120
	
	
	
	
	87,120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.29
	ввод ул.Кр.гвардейская 110/2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	116,160
	
	
	
	
	116,160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.30
	ввод ул.Кр.гвардейская 112
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	72,600
	
	
	
	
	72,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.31
	ввод ул.Кр.гвардейская 114
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	319,440
	
	
	
	
	319,440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.31
	ввод ул.Кр.гвардейская 104/3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 5, тыс. руб.
	7259,561
	
	
	
	
	7259,561
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Сети котельной № 7

	6.1
	от котельной №7 до ТК1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4033,736
	
	
	
	
	4033,736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	от ТК 9 доТК11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	11286,987
	
	
	
	
	11286,987
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	от ТК 3 до ТК6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	872,183
	
	
	
	
	872,183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	от ТК 9 доТК11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	8042,580
	
	
	
	
	8042,580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	кн 1 здание   ПЧ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	507,500
	
	
	
	
	507,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	до гаража ШЧ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	363,000
	
	
	
	
	363,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	от гаража ШЧ. до дистанц. связи ШЧ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3039,043
	
	
	
	
	3039,043
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.8
	к зданию  поста ЭЦ на перроне
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	179,012
	
	
	
	
	179,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.9
	от гаража ШЧ. до дистанц. связи ШЧ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3039,043
	
	
	
	
	3039,043
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.10
	1 кн здание ШЧ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	170,686
	
	
	
	
	170,686
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.11
	1 кн  служебное здание
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	124,892
	
	
	
	
	124,892
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.12
	2 кн здание  ШЧ
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	104,077
	
	
	
	
	104,077
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.13
	здание ЭЦ на перроне
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	353,861
	
	
	
	
	353,861
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.14
	ввод в комперессорную
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	749,353
	
	
	
	
	749,353
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.15
	ввод  в админ. здание
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	166,523
	
	
	
	
	166,523
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.16
	здание ЭЦ на перроне
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	179,012
	
	
	
	
	179,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.17
	к ж/ д Андреевская 14 а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	241,458
	
	
	
	
	241,458
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.18
	к здан. ПТО по ул. Андреевской
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	478,753
	
	
	
	
	478,753
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.19
	к зданию ПТО по ул. Андреевской
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	478,753
	
	
	
	
	478,753
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.20
	ввод к овощехран. д/сада
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	333,046
	
	
	
	
	333,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.21
	туалет на перроне
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	62,446
	
	
	
	
	62,446
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.22
	ввод в ж/д Андреевская 14а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	241,458
	
	
	
	
	241,458
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 7, тыс. руб.
	35047,402
	
	
	
	
	35047,402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Сети котельной № 8

	
	Четырехтрубные тепловые сети (отопление) микрорайон им.Лазо

	7.1
	ТК-4 - ТК-7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	9799,461
	
	
	
	
	9799,461
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	ТК79-ТК 82(пер.1-й Западный)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	22453,133
	
	
	
	
	22453,133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	ТК-7 - А2(ул.Чкалова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3025,302
	
	
	
	
	3025,302
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	А2 - ТК-12(ул. Чкалова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4812,762
	
	
	
	
	4812,762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Б1 - Ж2 (ул. Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3329,584
	
	
	
	
	3329,584
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	ТК41а -ТК 46(ул. Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	9882,654
	
	
	
	
	9882,654
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7
	Ж2 - ТК-29 (ул.Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	6453,978
	
	
	
	
	6453,978
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.8
	А5 - ТК-41
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	5720,830
	
	
	
	
	5720,830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.19
	ТК39-ТК 40
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	10218,798
	
	
	
	
	10218,798
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.10
	Б5 - В5 (ул.Цементная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1344,579
	
	
	
	
	1344,579
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.11
	ТК-41 - А6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	16605,547
	
	
	
	
	16605,547
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.12
	ТК-53 - ул. Коммунаров, 29
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	18420,728
	
	
	
	
	18420,728
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.13
	ул. Мира,6-ул. Нагорная,5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	10079,823
	
	
	
	
	10079,823
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.14
	транзит ул. Нагорная, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	138,477
	
	
	
	
	138,477
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.15
	транзит ул. Нагорная, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	830,860
	
	
	
	
	830,860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.16
	транзит ул. Нагорная, 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	796,241
	
	
	
	
	796,241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.17
	Б2 - ТК-15(ул. Ломоносова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7242,986
	
	
	
	
	7242,986
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.18
	ТК-29 - ТК-31
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	9174,449
	
	
	
	
	9174,449
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.19
	А6 - Б6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	6156,538
	
	
	
	
	6156,538
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.20
	ТК-57 - ТК-59а(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	6639,404
	
	
	
	
	6639,404
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.21
	ТК-53 - ТК-76 (ул.Дербенева)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	19918,212
	
	
	
	
	19918,212
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.22
	ТК 87-ТК 88(ул.Нагорная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	16236,361
	
	
	
	
	16236,361
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.23
	ТК-20 - ТК-19 (ул.Ломоносова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4204,846
	
	
	
	
	4204,846
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.24
	ТК-20 - ТК-23а (ул.Ломоносова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	58,132
	
	
	
	
	58,132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.25
	ТК-31 - ТК-33
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1130,808
	
	
	
	
	1130,808
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.26
	ТК-33 - ТК-34
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3166,263
	
	
	
	
	3166,263
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.27
	ТК-59а - ТК-60а (ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	6162,904
	
	
	
	
	6162,904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.28
	ТК-60а - ТК-77 (ул.Нагорная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1298,270
	
	
	
	
	1298,270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.29
	ТК-77 - ТК-76(район шк.№3)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2431,237
	
	
	
	
	2431,237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.30
	ввод ул. Нагорная, 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	516,101
	
	
	
	
	516,101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.31
	ввод ул. Нагорная, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1204,237
	
	
	
	
	1204,237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.32
	ввод ул. Мира, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	387,076
	
	
	
	
	387,076
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.33
	Д1 - ТК-36
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	606,330
	
	
	
	
	606,330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.34
	Д1 - ТК-36
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	575,236
	
	
	
	
	575,236
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.35
	ТК-36-ввод ул. Дербенева, 20
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1849,363
	
	
	
	
	1849,363
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.36
	ТК-44 - ТК-43
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4988,980
	
	
	
	
	4988,980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.37
	А6 - ТК-49(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	946,186
	
	
	
	
	946,186
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.38
	Б6 - ТК-48а(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1548,304
	
	
	
	
	1548,304
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.39
	ТК67-ТК68 (Цементная -Нагорная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7612,495
	
	
	
	
	7612,495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.40
	ввод ул. Дербенева, 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2107,414
	
	
	
	
	2107,414
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.41
	ввод ул. Планерная, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	946,186
	
	
	
	
	946,186
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.42
	ввод ул. Коммунаров, 31
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	258,051
	
	
	
	
	258,051
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.43
	ввод ул. Коммунаров, 33
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	473,093
	
	
	
	
	473,093
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.44
	ввод ул. Коммунаров, 35
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	430,084
	
	
	
	
	430,084
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.45
	ввод ул. Коммунаров, 37
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	344,068
	
	
	
	
	344,068
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.46
	ввод ул. Коммунаров, 39
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	387,076
	
	
	
	
	387,076
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.47
	ввод школа №3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1161,228
	
	
	
	
	1161,228
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.48
	ввод ул. Калинина, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	749,353
	
	
	
	
	749,353
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.49
	ввод ул. Планерная, 9, 11, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	624,359
	
	
	
	
	624,359
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.50
	А1 - ТК-2(ул Цементная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1248,922
	
	
	
	
	1248,922
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.51
	В2 - ТК-11 (ул.Дербенева)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1219,678
	
	
	
	
	1219,678
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.52
	ввод ул. Ломоносова, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.53
	ввод ул. Ломоносова, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.54
	ввод ул. Ломоносова, 9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	416,307
	
	
	
	
	416,307
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.55
	Ж2 - ТК-27а(Цементная -Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	493,679
	
	
	
	
	493,679
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.56
	ввод ул. Дербенева, 18/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	363,000
	
	
	
	
	363,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.57
	ТК-49 - ТК-50(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2414,582
	
	
	
	
	2414,582
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.58
	Тк22-ТК23а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3913,288
	
	
	
	
	3913,288
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.59
	Б6 - ТК-48(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	957,507
	
	
	
	
	957,507
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.60
	ввод ул. Коммунаров, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2164,798
	
	
	
	
	2164,798
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.61
	ввод ул. Коммунаров, 25/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	749,353
	
	
	
	
	749,353
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.62
	ТК 30-АТС
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2081,536
	
	
	
	
	2081,536
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.63
	ТК-51 - ТК-52
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2123,167
	
	
	
	
	2123,167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.64
	ввод ул. Дербенева, 20а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	707,722
	
	
	
	
	707,722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.65
	ввод ул. Коммунаров, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3496,981
	
	
	
	
	3496,981
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.66
	ввод ул. Коммунаров, 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1415,445
	
	
	
	
	1415,445
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.67
	ввод ул. Коммунаров, 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	457,938
	
	
	
	
	457,938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.68
	ввод ул. Коммунаров, 9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	374,677
	
	
	
	
	374,677
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.69
	ввод ул. Коммунаров, 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1457,075
	
	
	
	
	1457,075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.70
	ввод ул. Чкалова, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3746,765
	
	
	
	
	3746,765
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.71
	ввод ул. Дербенева, 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2123,167
	
	
	
	
	2123,167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.72
	Бойлерная - 
ул. Дербенева, 2а, 2б
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1088,999
	
	
	
	
	1088,999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.73
	Д11-Ж11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	943,799
	
	
	
	
	943,799
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.74
	ввод ул. Цементная, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1998,275
	
	
	
	
	1998,275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.75
	ввод ул. Цементная, 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	348,480
	
	
	
	
	348,480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.76
	ввод ул. Чкалова, 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	392,040
	
	
	
	
	392,040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.77
	ввод ул. Планерная, 9, 11, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1873,078
	
	
	
	
	1873,078
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.78
	ТК-2 - ул. Цементная, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	208,154
	
	
	
	
	208,154
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.79
	ТК-2 - ул. Дербенева, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1665,229
	
	
	
	
	1665,229
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.79
	ввод ул. Цементная, 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	499,569
	
	
	
	
	499,569
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.80
	ввод ул. Цементная, 17
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	707,722
	
	
	
	
	707,722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.81
	ввод ул. Дербенева, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	416,307
	
	
	
	
	416,307
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.82
	ввод ул. Дербенева, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.83
	ввод ул. Дербенева, 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.84
	ввод ул. Дербенева, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	915,876
	
	
	
	
	915,876
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.85
	ввод ул. Дербенева, 8а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	374,677
	
	
	
	
	374,677
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.86
	ввод ул. Ломоносова, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.87
	ввод ул. Ломоносова, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.88
	ввод ул. Ломоносова, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	249,784
	
	
	
	
	249,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.89
	ввод ул. Коммунаров, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1706,860
	
	
	
	
	1706,860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.90
	ввод ул. Коммунаров, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	83,261
	
	
	
	
	83,261
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.91
	ТК-27а - ТК-27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	159,720
	
	
	
	
	159,720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.92
	ввод ул. Дербенева, 16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	291,415
	
	
	
	
	291,415
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.93
	ввод ул. Дербенева, 18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1332,183
	
	
	
	
	1332,183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.94
	ввод ул. Цементная, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	58,080
	
	
	
	
	58,080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.95
	ввод ул. Цементная, 25а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	232,320
	
	
	
	
	232,320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.96
	ввод ул. Цементная, 25б
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	406,559
	
	
	
	
	406,559
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.97
	ввод ул. Дербенева, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	333,046
	
	
	
	
	333,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.98
	ввод ул. Дербенева, 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	208,154
	
	
	
	
	208,154
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.99
	ввод ул. Дербенева, 17
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	582,830
	
	
	
	
	582,830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.100
	ввод ул. Коммунаров, 19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	416,307
	
	
	
	
	416,307
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.101
	ввод ул. Коммунаров, 21
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2248,059
	
	
	
	
	2248,059
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.102
	ввод ул. Коммунаров, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	416,307
	
	
	
	
	416,307
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.103
	ввод ул. Коммунаров, 25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	291,415
	
	
	
	
	291,415
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.104
	ввод ул. Коммунаров, 27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	416,307
	
	
	
	
	416,307
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.105
	ввод ул. Цементная, 27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	208,154
	
	
	
	
	208,154
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.106
	ввод ул. Дербенева, 19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	499,569
	
	
	
	
	499,569
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.107
	ввод ул. Дербенева, 24
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1290,552
	
	
	
	
	1290,552
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.108
	ввод ул. Дербенева, 26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	333,046
	
	
	
	
	333,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.109
	ввод ул. Дербенева, 28
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	333,046
	
	
	
	
	333,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.110
	ввод ул. Дербенева, 30
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	333,046
	
	
	
	
	333,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.111
	ввод ул. Дербенева, 32
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	333,046
	
	
	
	
	333,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.112
	ввод ул. Дербенева, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1498,706
	
	
	
	
	1498,706
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Четырехтрубные тепловые сети (ГВС) микрорайон им.Лазо

	7.113
	А8 - ТК-53
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3974,797
	
	
	
	
	
	3974,797
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.114
	Бойлерная - А8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	24169,327
	
	
	
	
	
	24169,327
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.115
	Б8 - В8( ул. Цементная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1222,057
	
	
	
	
	
	1222,057
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.116
	В8 - ТК-64(ул. Калинина)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	5816,661
	
	
	
	
	
	5816,661
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.117
	В11 - Б13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	24367,820
	
	
	
	
	
	24367,820
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.118
	Б13 - ТК-83 (пер. 1 -й Западный)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	12374,787
	
	
	
	
	
	12374,787
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.119
	ТК-83 - ТК-85
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4326,865
	
	
	
	
	
	4326,865
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.120
	транзит ул. Мира, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1580,563
	
	
	
	
	
	1580,563
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.121
	транзит ул. Мира, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1481,778
	
	
	
	
	
	1481,778
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.122
	А5 - ТК-41
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4619,376
	
	
	
	
	
	4619,376
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.123
	Б5 - В5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1278,387
	
	
	
	
	
	1278,387
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.124
	ТК-41 - А6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	15788,080
	
	
	
	
	
	15788,080
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.125
	ТК-53 - ТК-76 (ул.Дербенева)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	8065,577
	
	
	
	
	
	8065,577
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.126
	ТК-64 - ул. Цементная, 24
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2155,546
	
	
	
	
	
	2155,546
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.127
	транзит ул. Цементная, 24
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1613,491
	
	
	
	
	
	1613,491
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.128
	ул. Цементная, 24 - ТК-66
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1725,823
	
	
	
	
	
	1725,823
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.129
	ТК-53 - ул. Коммунаров, 29
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	12479,590
	
	
	
	
	
	12479,590
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.130
	Б1 - Ж2 (ул. Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1811,062
	
	
	
	
	
	1811,062
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.131
	Ж2 - ТК-29 (ул.Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4372,411
	
	
	
	
	
	4372,411
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.132
	ТК-57 - ТК-59а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	5010,054
	
	
	
	
	
	5010,054
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.133
	ул. Мира,6-ул. Нагорная,5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7606,173
	
	
	
	
	
	7606,173
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.134
	транзит ул. Нагорная, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	197,570
	
	
	
	
	
	197,570
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.135
	транзит ул. Нагорная, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1185,422
	
	
	
	
	
	1185,422
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.136
	транзит ул. Нагорная, 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1136,030
	
	
	
	
	
	1136,030
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.137
	ТК-4 - ТК-7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4691,233
	
	
	
	
	
	4691,233
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.138
	Б2 - ТК-15(ул. Ломоносова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2072,086
	
	
	
	
	
	2072,086
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.139
	Д1 - ТК-36
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1168,626
	
	
	
	
	
	1168,626
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.140
	ТК-44 - ТК-43
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3571,042
	
	
	
	
	
	3571,042
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.141
	ввод ул. Нагорная, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1234,434
	
	
	
	
	
	1234,434
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.142
	А6 - ТК-49(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	969,913
	
	
	
	
	
	969,913
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.143
	А6 - Б6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4496,868
	
	
	
	
	
	4496,868
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.144
	ввод ул. Планерная, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	969,913
	
	
	
	
	
	969,913
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.145
	ТК-51 - ТК-52
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2248,434
	
	
	
	
	
	2248,434
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.146
	ввод ул. Дербенева, 20а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	749,478
	
	
	
	
	
	749,478
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.147
	ТК-59а - ТК-60
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2248,434
	
	
	
	
	
	2248,434
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.148
	ТК-67 - А14(Цементная-Нагорная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2721,669
	
	
	
	
	
	2721,669
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.149
	ввод ул. Мира, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	6701,214
	
	
	
	
	
	6701,214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.150
	ТК-29 - ТК-31
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	6701,214
	
	
	
	
	
	6701,214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.151
	ТК-85 - ул. Нагорная, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2821,564
	
	
	
	
	
	2821,564
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.152
	транзит ул. Нагорная, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	784,210
	
	
	
	
	
	784,210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.153
	транзит ул. Нагорная, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1583,796
	
	
	
	
	
	1583,796
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.154
	ТК-7 - А2(ул.Чкалова)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1983,912
	
	
	
	
	
	1983,912
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.155
	А2 - Б2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2444,889
	
	
	
	
	
	2444,889
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.156
	ввод ул. Дербенева, 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2160,260
	
	
	
	
	
	2160,260
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.157
	ТК-74 - ТК-69
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	7053,910
	
	
	
	
	
	7053,910
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.158
	ТК-20 - ТК-16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	968,730
	
	
	
	
	
	968,730
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.159
	ввод ул. Калинина, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	793,565
	
	
	
	
	
	793,565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.160
	ввод ул. Нагорная, 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	529,043
	
	
	
	
	
	529,043
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.161
	ТК-77 - ТК-76(район шк.№3)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	661,196
	
	
	
	
	
	661,196
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.162
	ТК-66 -  ТК-67
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	276,780
	
	
	
	
	
	276,780
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.163
	ТК-66 -  ТК-68
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	199,897
	
	
	
	
	
	199,897
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.164
	В2 - ТК-11 (ул.Дербенева)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1291,639
	
	
	
	
	
	1291,639
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.165
	ввод ул. Коммунаров, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3703,303
	
	
	
	
	
	3703,303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.166
	ввод ул. Чкалова, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3967,824
	
	
	
	
	
	3967,824
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.167
	Ж2 - ТК-27а(Цементная -Планерная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	522,806
	
	
	
	
	
	522,806
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.168
	ввод ул. Дербенева, 18/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	384,417
	
	
	
	
	
	384,417
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.169
	ТК-49 - ТК-50(ул.Коммунаров)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2557,042
	
	
	
	
	
	2557,042
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.170
	ввод ул. Дербенева, 24
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1366,695
	
	
	
	
	
	1366,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.171
	ввод ул. Дербенева, 26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.172
	ТК-16 - ТК-19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2414,136
	
	
	
	
	
	2414,136
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.173
	ТК-31 - ТК-33
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	881,739
	
	
	
	
	
	881,739
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.174
	ТК-33 - ТК-34
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2468,868
	
	
	
	
	
	2468,868
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.175
	Б6 - ТК-48
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1014,000
	
	
	
	
	
	1014,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.176
	ввод ул. Коммунаров, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2292,521
	
	
	
	
	
	2292,521
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.177
	Б6 - ТК-48а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1587,130
	
	
	
	
	
	1587,130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.178
	ввод ул. Коммунаров, 25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	308,609
	
	
	
	
	
	308,609
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.179
	ввод ул. Коммунаров, 25/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	793,565
	
	
	
	
	
	793,565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.180
	ТК-60а - ТК-77 (ул.Нагорная)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1030,236
	
	
	
	
	
	1030,236
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.181
	ввод ул. Коммунаров, 31
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.182
	ввод ул. Коммунаров, 33
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	484,956
	
	
	
	
	
	484,956
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.183
	ввод ул. Коммунаров, 35
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.184
	ввод ул. Коммунаров, 37
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.185
	ввод ул. Коммунаров, 39
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	396,782
	
	
	
	
	
	396,782
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.186
	ввод школа №3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1190,347
	
	
	
	
	
	1190,347
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.187
	Д11-Ж11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	814,963
	
	
	
	
	
	814,963
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.188
	Д11-Ж11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	184,520
	
	
	
	
	
	184,520
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.189
	ввод ул. Цементная, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2116,173
	
	
	
	
	
	2116,173
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.190
	ввод ул. Дербенева, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.191
	ввод ул. Дербенева, 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	220,435
	
	
	
	
	
	220,435
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.192
	ввод ул. Дербенева, 17
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	617,217
	
	
	
	
	
	617,217
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.193
	ввод ул. Коммунаров, 19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.194
	ввод ул. Коммунаров, 21
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2380,695
	
	
	
	
	
	2380,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.195
	ввод ул. Коммунаров, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.196
	ввод ул. Коммунаров, 27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.197
	ТК-2 - ул. Цементная, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	220,435
	
	
	
	
	
	220,435
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.198
	ТК-2 - ул. Дербенева, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1763,477
	
	
	
	
	
	1763,477
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.199
	ввод ул. Ломоносова, 9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.200
	ввод ул. Коммунаров, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1807,564
	
	
	
	
	
	1807,564
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.201
	ТК-36-ввод ул. Дербенева, 20
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1895,738
	
	
	
	
	
	1895,738
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.202
	А1 - ТК-2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1322,608
	
	
	
	
	
	1322,608
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.203
	ввод ул. Коммунаров, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	88,174
	
	
	
	
	
	88,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.204
	ввод ул. Цементная, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	61,507
	
	
	
	
	
	61,507
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.205
	ввод ул. Цементная, 25а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	246,027
	
	
	
	
	
	246,027
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.206
	ввод ул. Цементная, 25б
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	430,546
	
	
	
	
	
	430,546
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.207
	Бойлерн-
ул. Дербен., 2а, 2б
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1153,250
	
	
	
	
	
	1153,250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.208
	ввод ул. Ломоносова, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.209
	ввод ул. Ломоносова, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.210
	ввод ул. Ломоносова, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.211
	ввод ул. Ломоносова, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.212
	ввод ул. Ломоносова, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.213
	ТК-27а - ТК-27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	169,143
	
	
	
	
	
	169,143
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.214
	ввод ул. Дербенева, 16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	308,609
	
	
	
	
	
	308,609
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.215
	ввод ул. Дербенева, 18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1410,782
	
	
	
	
	
	1410,782
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.216
	ввод ул. Цементная, 27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	220,435
	
	
	
	
	
	220,435
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.217
	ввод ул. Дербенева, 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2248,434
	
	
	
	
	
	2248,434
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.218
	ввод ул. Дербенева, 19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	529,043
	
	
	
	
	
	529,043
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.219
	ввод ул. Дербенева, 28
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.220
	ввод ул. Дербенева, 30
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.221
	ввод ул. Дербенева, 32
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.222
	ввод ул. Дербенева, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1587,130
	
	
	
	
	
	1587,130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.223
	ввод ул. Дербенева, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.224
	ввод ул. Дербенева, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.225
	ввод ул. Дербенева, 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.226
	ввод ул. Дербенева, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	969,913
	
	
	
	
	
	969,913
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Двухтрубные тепловые сети (пос.Шиферный)

	7.227
	ТК-10-ул. Маяковского, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1252,514
	
	
	
	
	
	1252,514
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.228
	ТК-10-ул. Маяковского, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	477,462
	
	
	
	
	
	477,462
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.229
	ТК-7-ул. Маяковского, 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	4509,049
	
	
	
	
	
	4509,049
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.230
	ТК-7-ул. Маяковского, 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	411,605
	
	
	
	
	
	411,605
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.231
	ввод ул. Маяковского, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	501,005
	
	
	
	
	
	501,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.232
	ввод ул. Маяковского, 16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	546,551
	
	
	
	
	
	546,551
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.233
	ввод ул. Маяковского, 18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	227,730
	
	
	
	
	
	227,730
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.234
	ввод ул. Маяковского, 20
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	637,643
	
	
	
	
	
	637,643
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.235
	пер. Безымянный - 
ул. Маяковского, 22/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1366,528
	
	
	
	
	
	1366,528
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.236
	ввод ул. Грибоедова, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	364,368
	
	
	
	
	
	364,368
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.237
	ввод ул. Грибоедова, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	341,595
	
	
	
	
	
	341,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.238
	ввод ул. Грибоедова, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	341,595
	
	
	
	
	
	341,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.239
	ввод ул. Грибоедова, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	341,595
	
	
	
	
	
	341,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.240
	пер. Безымянный - 
ул. Герцена, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1745,205
	
	
	
	
	
	1745,205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.241
	ввод д/с №10  ул. Герцена 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	576,247
	
	
	
	
	
	576,247
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.242
	ввод ул. Герцена, 16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	90,553
	
	
	
	
	
	90,553
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.243
	ввод ул. Герцена, 18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	98,785
	
	
	
	
	
	98,785
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.244
	ввод ул. Шиферная, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	22,773
	
	
	
	
	
	22,773
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.245
	ввод ул. Шиферная, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	115,249
	
	
	
	
	
	115,249
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.246
	ввод ул. Шолохова, 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	284,468
	
	
	
	
	
	284,468
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.247
	ввод ул. Шолохова, 28
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1256,478
	
	
	
	
	
	1256,478
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.248
	ввод ул. Маяковского, 27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	561,248
	
	
	
	
	
	561,248
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.249
	ввод ул. Маяковского, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	146,078
	
	
	
	
	
	146,078
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.250
	ввод ул. Октябрьская, 20а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.251
	ввод школа №14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	199,897
	
	
	
	
	
	199,897
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.252
	ввод ул. Герцена, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	881,739
	
	
	
	
	
	881,739
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.253
	ввод ул. Молодежная, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	793,565
	
	
	
	
	
	793,565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.254
	ввод ул. Фадеева, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.255
	ввод ул. Фадеева, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	308,609
	
	
	
	
	
	308,609
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.256
	ввод ул. Фадеева, 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	286,565
	
	
	
	
	
	286,565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.257
	ввод ул. Фадеева, 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	286,565
	
	
	
	
	
	286,565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.258
	ввод ул. Фадеева, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	220,435
	
	
	
	
	
	220,435
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.259
	ввод ул. Фадеева, 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	220,435
	
	
	
	
	
	220,435
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.260
	ввод ул. Фадеева, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.261
	ввод ул. Фадеева, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	418,826
	
	
	
	
	
	418,826
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.262
	ввод ул. Фадеева, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	418,826
	
	
	
	
	
	418,826
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.263
	ввод ул. Фадеева, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	396,782
	
	
	
	
	
	396,782
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.264
	ввод ул. Фадеева, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	330,652
	
	
	
	
	
	330,652
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.265
	ввод ул. Маяковского, 1а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.266
	ввод ул. Маяковского, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	88,174
	
	
	
	
	
	88,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.267
	ввод ул. Маяковского, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	110,217
	
	
	
	
	
	110,217
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.268
	ввод ул. Маяковского, 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	88,174
	
	
	
	
	
	88,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.269
	ввод ул. Маяковского, 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	110,217
	
	
	
	
	
	110,217
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.270
	ввод ул. Маяковского, 9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	88,174
	
	
	
	
	
	88,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.271
	ввод д/с №1 ул. Маяк., 9а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.272
	ввод ул. Маяковского, 10/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	61,507
	
	
	
	
	
	61,507
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.273
	ввод ул. Октябрьская, 1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	176,348
	
	
	
	
	
	176,348
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.274
	ввод ул. Октябрьская, 3
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.275
	ввод ул. Октябрьская, 5
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.276
	ввод ул. Октябрьская, 7
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	551,087
	
	
	
	
	
	551,087
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.277
	ввод ул. Октябрьская, 9
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	551,087
	
	
	
	
	
	551,087
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.278
	ввод ул. Октябрьская, 11
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	440,869
	
	
	
	
	
	440,869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.279
	ввод ул. Октябрьская, 15
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	595,174
	
	
	
	
	
	595,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.280
	ввод ул. Октябрьская, 17
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	617,217
	
	
	
	
	
	617,217
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.281
	ввод ул. Октябрьская, 19
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	595,174
	
	
	
	
	
	595,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.282
	ввод ул. Октябрьская, 23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	146,078
	
	
	
	
	
	146,078
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.283
	ввод ул. Октябрьская, 25
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	153,767
	
	
	
	
	
	153,767
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.284
	ввод ул. Октябрьская, 27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	138,390
	
	
	
	
	
	138,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.285
	ввод ул. Октябрьская, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.286
	ввод ул. Октябрьская, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.287
	ввод ул. Октябрьская, 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	176,348
	
	
	
	
	
	176,348
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.288
	ввод вечерняя школа
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	198,391
	
	
	
	
	
	198,391
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.289
	ввод ул. Октябрьская, 16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	507,000
	
	
	
	
	
	507,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.290
	ввод ул. Октябрьская, 18
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	529,043
	
	
	
	
	
	529,043
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.291
	ввод ул. Октябрьская, 20
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	551,087
	
	
	
	
	
	551,087
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.292
	ввод детский приют
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	330,652
	
	
	
	
	
	330,652
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.293
	ввод ул. Герцена, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	138,390
	
	
	
	
	
	138,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.294
	ввод ул. Молодежная, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	92,260
	
	
	
	
	
	92,260
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.295
	ввод ул. Фадеева, 2а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	154,304
	
	
	
	
	
	154,304
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.296
	ввод ул. Фадеева, 4а
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	154,304
	
	
	
	
	
	154,304
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.297
	ввод ул. Октябрьская, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	286,565
	
	
	
	
	
	286,565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.298
	ввод ул. Октябрьская, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	308,609
	
	
	
	
	
	308,609
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Двухтрубные тепловые сети микрорайон № 2

	7.299
	ТК-5  -  ж/д ул. Парковая, 55
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	453,392
	
	
	
	
	
	453,392
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.300
	транзит ул. Парковая, 55
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1906,365
	
	
	
	
	
	1906,365
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.301
	ул. Парковая, 55  -  ул. Советская, 124
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	806,029
	
	
	
	
	
	806,029
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.302
	ТК-3  -  ж/д ул. Юбилейная, 132
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	427,173
	
	
	
	
	
	427,173
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.303
	транзит ж/д ул. Советская, 132 - бойлерная
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2243,837
	
	
	
	
	
	2243,837
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.304
	ТК-11  -  ТК-20
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1744,288
	
	
	
	
	
	1744,288
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.305
	ТК-12  - ТК-23
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3524,174
	
	
	
	
	
	3524,174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.306
	развилка на малую Юбилейную  -  ТК-27
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2517,438
	
	
	
	
	
	2517,438
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.307
	ТК-27 - ж/д ул. Юбилейная, 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2013,460
	
	
	
	
	
	2013,460
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.308
	транзит по ж/д ул. Юбилейная, 8/1, 18, 18/1, 18/2, 22
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3458,422
	
	
	
	
	
	3458,422
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.309
	транзит ул. Советская, 124
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	892,102
	
	
	
	
	
	892,102
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.310
	ул. Советская, 124  -  ТК-26
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	703,113
	
	
	
	
	
	703,113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.311
	ТК-26  -  ул. Советская, 128
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	287,637
	
	
	
	
	
	287,637
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.312
	ТК-6  -  ул. Советская, 118
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	5465,105
	
	
	
	
	
	5465,105
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.313
	ТК-9  - ТК-10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	415,476
	
	
	
	
	
	415,476
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.314
	ТК-20 - ж/д ул. Парковая, 47
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	415,476
	
	
	
	
	
	415,476
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.315
	транзит ул. Парковая, 47
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	794,337
	
	
	
	
	
	794,337
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.316
	ввод ул. Юбилейная, 2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1182,508
	
	
	
	
	
	1182,508
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.317
	ТК-14  -  пер. Мухинский, 8
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3387,726
	
	
	
	
	
	3387,726
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.318
	ТК-15  -  ул. Парковая, 66
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	830,952
	
	
	
	
	
	830,952
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.319
	поворот на ж/д ул. Юбилейная, 34, 36, 40, 42  -  ТК-2
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	3419,685
	
	
	
	
	
	3419,685
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.320
	ТК-1  -  ж/д ул. Юбилейная, 40
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1246,427
	
	
	
	
	
	1246,427
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.321
	транзит в ж/д ул. Юбилейная, 40
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	904,322
	
	
	
	
	
	904,322
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.322
	ул. Юбилейная, 40 -  ул. Юбилейная, 42
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	671,153
	
	
	
	
	
	671,153
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.323
	ТК-25  -  ул. Советская, 120
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	109,985
	
	
	
	
	
	109,985
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.324
	ТК-25  -  ул. Советская, 122
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	219,970
	
	
	
	
	
	219,970
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.325
	ТК-27 - ж/д ул. Юбилейная, 22/1
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	273,276
	
	
	
	
	
	273,276
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.326
	ТК-2  - ул. Юбилейная, 34
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	250,503
	
	
	
	
	
	250,503
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.327
	бойлерная - ул. Советская, 130
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	584,479
	
	
	
	
	
	584,479
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.328
	бойлерная - ул. Советская, 130
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	227,730
	
	
	
	
	
	227,730
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.329
	ввод в ж/д ул. Юбилейная, 32
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	65,857
	
	
	
	
	
	65,857
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.330
	ул. Юбилейная, 32  -  ТК-17
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	296,049
	
	
	
	
	
	296,049
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.331
	транзит ул. Советская, 118 (пристройка)
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	510,390
	
	
	
	
	
	510,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.332
	ТК-7  -  ул. Юбилейная, 14
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	2436,708
	
	
	
	
	
	2436,708
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.333
	ТК-8  -  ул. Парковая, 49
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	501,005
	
	
	
	
	
	501,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.334
	ввод  ул. Юбилейная, 12
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	341,595
	
	
	
	
	
	341,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.335
	ввод ул. Парковая, 41
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	296,049
	
	
	
	
	
	296,049
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.336
	ввод ул. Юбилейная, 4
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	91,092
	
	
	
	
	
	91,092
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.337
	ж/д пер. Мухинский, 8 - ТК-16
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	842,600
	
	
	
	
	
	842,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.338
	ввод детская поликлиника
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	364,368
	
	
	
	
	
	364,368
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.339
	ввод музыкальная школа
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1252,514
	
	
	
	
	
	1252,514
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.340
	ввод д/с Березка
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	660,416
	
	
	
	
	
	660,416
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.341
	ввод скорая помощь
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	1761,669
	
	
	
	
	
	1761,669
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.342
	ТК-2  - ул. Юбилейная, 36
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	264,522
	
	
	
	
	
	264,522
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.343
	ТК-17  -  ул. Юбилейная, 24
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	771,521
	
	
	
	
	
	771,521
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.344
	ввод в ж/д ул. Юбилейная, 28
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	154,304
	
	
	
	
	
	154,304
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.345
	ТК-26  -  ул. Советская, 126
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	484,956
	
	
	
	
	
	484,956
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.346
	ТК-19  -  ул. Юбилейная, 13
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	374,739
	
	
	
	
	
	374,739
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.347
	ТК-10  -  ул. Парковая, 51
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	617,217
	
	
	
	
	
	617,217
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.348
	ввод ул. Юбилейная, 10
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	453,611
	
	
	
	
	
	453,611
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.349
	ввод ул. Юбилейная, 6
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	352,695
	
	
	
	
	
	352,695
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.350
	ввод ул. Парковая, 43
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	484,956
	
	
	
	
	
	484,956
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.351
	ввод д/с Ивушка
	Уменьшение тепловых потерь, экономия топлива на котельной
	969,913
	
	
	
	
	
	969,913
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, по сетям котельной № 8, тыс.руб.
	651850,576
	
	
	
	
	294566,

657
	357283,

919
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, по всем сетям
	1 177963,

568
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 1, тыс. руб.
	139500,895
	
	113880,290
	12344,798
	13275,807
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 2, тыс. руб.
	35058,207
	
	
	35058,207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 3, тыс. руб.
	283943,816
	
	204087,045
	45410,703
	34446,068
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 4, тыс. руб.
	25303,111
	
	
	
	
	25303,111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 5, тыс. руб.
	7259,561
	
	
	
	
	7259,561
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 7, тыс. руб.
	35047,402
	
	
	
	
	35047,402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети котельной № 8, тыс. руб.
	651850,576
	
	
	
	
	294566,

657
	357283,

919
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода
Предложения по данному пункту отсутствуют, поскольку температурный график и гидравлический режим работы системы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний не меняются.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). 

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации. 

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

На основании выше изложенной процедуры, из числа полученных заявок, формируются укрупненные ЕТО. Основанием для укрупнения ЕТО является решение по схеме теплоснабжения относительно поэтапного закрытия маломощных неэффективных котельных с присоединением тепловой нагрузки к крупным тепловым сетям в зонах основных ЕТО. 

Общая выработка тепловой энергии котельными по муниципальному образованию городской округ «Спасск-Дальний» составляет 134,03 Гкал/час. Основная часть выработки тепловой энергии (99,4%) для города приходится на долю котельных филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго». Эта же организация осуществляет реализацию тепловой энергии для жилого сектора.

Из условий повышения качества теплоснабжения в г. Спасск-Дальний и развития потенциальных возможностей реконструкции систем теплоснабжения предлагается статус единой теплоснабжающих организации присвоить организации филиал «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго». Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую политику в области теплоснабжения в городском округе. Кроме того, одна крупная организация более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более высоком уровне осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения. 

Ввиду большого объема работ по мониторингу развития теплоснабжения, значительного числа ежегодных расчетов и отчетных материалов при одной ЕТО снизится число административного персонала при одновременном повышении качества теплоснабжения. 

В период прохождения процедуры присвоения статуса ЕТО в городе будут поданы заявки на ЕТО в зонах деятельности различных котельных. Кроме того, согласно п.11 Правил «В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками предполагают:

1. Переключение нагрузок котельной №1, котельной №7, ЦТП 12 (снабжается тепловой энергией от котельной №4) на котельную №3.

2. Строительство модульной газовой котельной взамен котельной №5.

3. Решение о подключении перспективной нагрузки необходимо выполнить по второму или третьему варианту, предложенным в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», в соответствии с реальными объемами застройки перспективного района «Аэродром».
Данные о перспективном балансе мощности источников тепловой энергии представлены в разделе 2.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей на территории городского округа Спасск-Дальний не установлено.
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